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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-013-2024

En la ciudad de Xalapa, Ver,, siendo las 13:30 hrs del dia 07 de febrero de 2024, reunidos en la
sala de capacitacion de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.:
ubicada en la Av. Miguel Aleman num. 109, Colonia Federal, C.P. 91140 Xalapa, Veracruz: se
procede a levantar la presente acta de la junta de aclaraciones de la Licitacién a Cuando Menos
Tres Personas N°. CMAS-I13P-OP-013-2024, relativa a la obra:

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO COLOMBIA;
CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE LA
COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A
NAOLINCO, ENTRE AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA
MORELOS, EN XALAPA, VERACRUZ",

a).- Aclaraciones generales a los participantes.

1. En el analisis de los precios unitarios deberdn ser considerados de acuerdo a las
especificaciones incluidas en el paguete de concurso.

2. Los licitantes deberan prever la disponibilidad de mano de obra en cantidad vy
especialidad, en la preparaciéon de su proposicion para poder cumplir con el plazo
senalado para la ejecucion en tiempo y forma. Cabe aclarar que tanto el personal técnico
como el responsable técnico propuestos son parte del andlisis y valoracién de las
propuestas que sean presentadas, por lo cual, deberdn tener la experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similar; ademas de estar soportados fehacientemente
con su documentacion laboral y académica. Por lo tanto, se debe contemplar en su
integracion una plantilla que no debera ser modificada una vez adjudicado el contrato y
respetar la designacién del responsable técnico presentado en el formato PE-8.

v
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3. Se hace la aclaracion que, durante el proceso de la obra hasta su total recepcién, 1a~
empresa ejecutora es responsable de la misma, de igual manera cualquier dafio a
terceros debera ser reparado sin costo alguno para el Organismo, por lo que debera
poner especial cuidado en el proceso constructivo.

4. Los licitantes obligatoriamente deberdn colocar al inicio de los trabajos el letrero
informativo, de acuerdo con las especificaciones del formato PE-12.

5. Se les informa a los licitantes que deberdn anexar la propuesta econémica en CD, en/
formato PDF y Excel.
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Se les informa que deben presentar impresos, firmados y foliados todos los documentos
que forman parte de este proceso; los planos deberan estar impresos en tamafno de 0.60 x
0.90 m.

Para la integracién de su propuesta los licitantes deberdn considerar la necesidad de
trabajar simultaneamente en los diferentes sectores, con la suficiente fuerza de trabajo y
equipo, lo cual deberd también quedar indicado en la planeacién y procedimiento
constructivo (formato PT-1)

En caso de no asistir el representante legal al acto de presentacién y apertura de
propuestas, quien se presente debera estar acreditado mediante carta poder simple, con
dos testigos y copia fotostaticas de identificacion oficial de las cuatro personas que
intervienen en dicho poder.

En el banco de tiro de material de desperdicio, deberan considerar la necesidad de
acomodar el material producto de excavacién y demoliciones cada cierto periodo para no
obstruir el paso posteriormente.

Los acarreos de materiales se deberan considerar de acuerdo a especificaciones de la
CONAGUA, asi como cualquier clave de las especificaciones particulares referentes a los
acarreos, seran medidos colocados, es decir, el precio unitario deberd involucrar su
coeficiente de abundamiento.

Los suministros de materiales y equipo de instalacion permanentes deberan ser
considerados puestos en el sitio de la obra incluyendo sus acarreos locales, asi como
todos los materiales y agregados (tuberias, piezas especiales, cemento, acero, madera,
grava y arena, etc.), considerando estas actividades en el precio unitario correspondiente.
En los casos en donde el catdlogo de conceptos y cantidades de obra considere
conceptos de acarreos en algunas partidas o en todas, lo indicado anteriormente queda
sin efecto. Asi también, en caso de existir volimenes de acarreo en situaciones
extraordinarias estos quedaran a consideracion del residente de obra para su procedencia
y tramite.

Se aclara que todo el equipo suministrado, piezas especiales, tuberias y valvulas deben ser
nuevos.

Cabe senalar que las propuestas que no contemplen lo solicitado en esta acta, asi como
en la convocatoria seran desechadas de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.4 Causas
por las que puede ser desechada la propuesta que a la letra dice “La omisién en la
presentacién de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la
licitacion, detectada durante la revision y apertura y aun después al acto de presentacidn
y apertura de proposiciones detectada en la revision detallada”.

LT
IVYEIVE Trabaij
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14. Se hace el sefialamiento que en caso de que el plazo propuesto para la ejecucion de la
obra coincida con la temporada de lluvias, los licitantes deberan prever las medidas
necesarias para no afectar el programa de ejecucién ya establecido de la obra.

15. Los precios unitarios deberan ser considerados de acuerdo a las especificaciones
generales de la CONAGUA y especificaciones particulares incluidas en el paquete de
licitacion, ya que para cada concepto se tiene asignada una clave especifica, por lo que no
procedera pago adicional alguno por la omision por parte del licitante en los alcances de
cada una de ellas.

16. En el caso que los licitantes dispongan de equipo propio deberdn comprobarlo, mediante
las correspondientes facturas de adquisicién, tal y como se sefiala en el formato PT-2 de la
convocatoria a la licitacion.

17. Los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el Titulo Ill, Capitulo Ill, de la
observancia de las Normas de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, en donde
se especifica que todos los productos e instalaciones deberan cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM).

18. El licitante debera presentar en la integracién de su propuesta copia del acta de
nacimiento actual, cédula del registro federal de contribuyentes (RFC) no mayor a tres
meses y copia de identificacion oficial vigente solicitada en el punto PT-11.

19. El licitante deberd presentar en la integraciéon de su propuesta la documentacién
actualizada referente a los puntos PE-11 Y PE-13 con una vigencia no mayor a 30 dias.

20. Se les proporciona a los licitantes el catalogo el cual sustituye al proporcionado en la
convocatoria y que debera ser tomado para la elaboracién de su propuesta.

21. Se informa a los licitantes que el fallo serd por escrito (via electrénica) o por medio del
portal https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/.

b).- Preguntas y respuestas.

En atencion a lo estipulado en el punto 1.4.2 de la convocatoria a la licitacion que dice “Los
Licitantes, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacién a Cuando Menos
Tres Personas, sus formatos, clausulas del modelo de contrato y las que se deriven de la visita al
lugar en que se realizaran los trabajos objeto de la licitacién, las cuales seran aclaradas por
CMAS". Esta solicitud sera por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la
persona moral o fisica debidamente firmado, via email al correo
construccion@cmasxalapa.gob.mx y en el Departamento de Construccidon hasta 24 horas antes
de la junta de aclaraciones.

La Comision procede a la aclaracion de las dudas tanto de lo establecido en la convocatoria a la /\

licitacion como las derivadas de la visita de obra de las empresas: /

VEIVE ) Trobaie
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Se asienta en la presente que no se recibieron preguntas por via email al correo, ni en el

Departamento de Construccién para aclaraciones, de ninguno de los licitantes.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente acta de la junta de aclaraciones, siendo las 14:00
hrs del mismo dia de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervienen en todas las
hojas de esta, puntualizando que la falta de firma de algun licitante o funcionario no invalidara su
contenido y efectos poniéndose a partir de esta fecha a disposicién de los que no hayan asistido,
para su notificacién.

Funcionarios CMAS y SUBCOMITE

AREA/DEPARTAMENTO

REPRESENTANTE O

FUNCIONARIO

Contraloria Interna de la CMAS

C. Yesenia Ramo Nava

Direccidon de Administracién

Lic. Jesus Rafael Pérez Ferndndez

Coordinacién Juridica

Lic. Alexis René Hernandez Franco

Departamento de Construccion

Ing. Carlos Ismael Urreta Villarreal

COMUNICACION, S.A. DE

C\V.

LICITANTES
No. LICITANTE REPRESENTANTE
1 INGENIERIA Ing. Enrique Amaya Amaya
INFRAESTRUCTURA Y

ISHA COMERCIALIZADORA,

SA. DECW.

C.Jorge Arturo Carvajal Hernandez
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINAYRIO  |nicio de obra:
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION  Finde obra:
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.
L Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion Unidad Cantidad
CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1 DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 1.20
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 20.46
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 6.67
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE ESPESOR. m2 6.67
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 47.36
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 64.22
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 24.28
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 97.13
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 7.49
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... =]
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... L e e o
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, ;:oNT/l’ATER f;/RODUCTo DE EXCAVACION. M3 75.26
1131 06A COMPACTADO AL 90% PRogré'k, CON MATERIAL DE BANCO. M3 34.10
IMPORTE DE RELLENQ’E'N ZANJAS.., | /

TA DE POLIETILENO

3115 00 / BROCALES Y TAPA§/£‘ARA POZO DE VIS

—

W, N .
L Ing..Angel Parr
Ing. Alexandro Limén Morales Ang Vs

Analista ‘ Jefe del Depap amento de Estudios y Proyectos
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE i s i
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION Hl; P T
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

Inicio de obra:

VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcidn Unidad Cantida?l
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 2.40
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
1.2 DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 12.00
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 20.25
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS. .
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 12.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 76.80
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 124.20
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 16.20
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 21.60
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO g
ROCA, EN SECO EN ZONA B: o %
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. / / ) M3 86.40
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPOPARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN/ZONA'B:
113000 ; PLANTILLA APISONAD@,.A’L 85% pROdfOR/éﬁ ZANJ“AS...
1130 02 CON MATERIAL PRODU(I;T/O pEBanco. - /7 / / M3

Ing. Alexangro Limén Morales Sk
Analista / Jefe del Depar?qento de Estudios y Proyectos Pagina:
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Descripci6n del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINA Y RIO
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Fin de obra:
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION '
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.

Inicio de obra:

Ayuntamiento

Pa

| Catalogo de conceptos

|

L Clave Descripcion Unidad

Cantidacﬂ

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. el M2
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO E PAVIMENTO HIDRAULICO M
IMPORTE DE RUPTURA ylﬁéMOLlCI()N E...
/ f

) /
100100 |, CONSTRUCCION DE..,/

/ / < . y
1001 07 ji PAVIMENTO O BANQL’ETA DE CONCRETO F' #’1 : /CM2 8 CM DE ESPESOR. M2

| 17, 4
\ ,/./’ L1
& Ing Angel Parra, ,\/ﬁ:é/ Garicedo
y 3 Ang 2y a
Ing. Alexang}fro Limoén Morales e / #

Analista jf Jefe del Depart/afﬁe'ntb/de Estudios y Proyectos Pagina-
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAY RIO Inicio de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Fin de obra:

LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION ’

DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.
I Catalogo de conceptos —l
L Clave Descripcién Unidad Cantida?l
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 1.00
3” DE DIAMETRO
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 1,065.57
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4A11/2", DE 8 CMS. DE M3 85.25

ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACT, ACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ) M3 15,71

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 11.62

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 1.22

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 31.42

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. = M3/KM 23.24
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10/DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO... ) /"“ ///
i / /
9003 00B ACARREOQO lSM. SUBSECUENTES AL 10., D_E MATERIAL)’RODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:/‘
y /
9003 05B ZONA URBANA TRANSTFCS NORMAL. . /, M3/KM
[ v
R

7 Ing. Angel Parragy rr/é (:‘réﬁcedo
Ing. Alexandrg/Limén Morales S /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

; c M A DIRECCION DE OPERACION 5, o
S GERENCIA DE PLANEACION %& x I
COMISION MUNICIPAL DE AGLA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUD[OS Y > ( pa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS », p;umam anto B
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO

COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Fin de obra:
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION '
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

Inicio de obra:

VERACRUZ.
I Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcién Unidad Cantidad |
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FILJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 52.59
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 598.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 53.82
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 4.45
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 48.46
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 20.23
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP H 176.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 63.50
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMl'JN", HASTA...
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POzZO 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMl:lNi,;‘HASTA...
311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISI';Z/{E POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION/DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA

DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMfSLA CON LA NORMA PO/B LA SCT'Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA | /%/ VISITA DE POLIETILENO

/l

/

Ing. Alexandro leon Morales
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION “
C M AS GERENCIA DE PLANEACION x l
{23 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ( a apa
¥ SANEAMIENTO DE X ALAPA PROYECTOS ® Ayuntamisnto B s oo
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINA Y RIO
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Fin de obra:
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION '
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ, OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

Inicio de obra:

VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos B
L Clave Descripcién Unidad Cantidad
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 16.40
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 57.60
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 3.60
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 52.40
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 16.94
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 60.00

METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 10.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X1i/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA
6005 028 INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC
INTERIOR, ~ /

/

V4
/ Sy,
Ing. Alexafdro Limén Morales i
Analista ‘ Jefe del Departaimento de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION LI
c M AS GERENCIA DE PLANEACION x I
> COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) ( a J apa
¥ SANEAMIENTO DE XALATA pROYECTOS i - ,&,yuntgmnggﬂtg 2023 zois
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAYRIO |nicio de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Pl b
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION :
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.
L Catalogo de conceptos 1
L Clave Descripcién Unidad Cantidaﬂ
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 9.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 9.00
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 0.36
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO DE F'C =200 KG/CM2. 18 CM. DE ESPESOR. M2 5.15
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 35.33
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 33.90
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... )
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 8.14
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 32.55
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 3.39
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 24.59
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 12.47
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, L o B M3 0.06
IMPORTE DE FABRICACION YEOLADO DE éONCRETO VIBRADO Y CURADO...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PR@FUNDIDAD DE 0400 A 2.00M ; SONDEO
9000 00A ACARREO 1ER KM MA/TERIAL PRODUCfO DE EXCAV, CION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOL 0O, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9090 09' ‘ ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. / m3
{ ff;'ﬂ /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

M A DIRECCION DE OPERACION Y

c S GERENCIA DE PLANEACION x I

4 COMISION MUMICIPAL DE AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) ‘ ( a pa
¥ SANEAMIERTO DE XALAPA PROYECTOS . yuntamianto

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Fin de obira
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION ’
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.

L Catalogo de conceptos j

Inicio de obra:

L Clave Descripcion Unidad Cantidad |
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 24.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 6.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 2” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2"” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 10.00

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
IMPORTE DE CALLE RIO PANUCO
ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 8.68
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 1.19
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 52.60
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE.."./ e
1001 00 CONSTRUCCION DE.. Val }
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA C /PACI'ADA AL/95% PR 4 M3
1001 07( BANQUETA DE CONCRETO FZ= 150 KG/CM2 ‘ : m2

P
W4
Ing. Alexa.ziro leon Morales /S
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION B e g
C M AS GERENCIA DE PLANEACION x
2 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) <
¥ SANEAMIENTO DE X ALARA PROYECTOS o . Ayuntamiento
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAYRIO jnicio de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Fin de obra:
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION '
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

. VERACRUZ.

L

Catalogo de conceptos

I

| Clave

Descripcion Unidad

Cantidad |

3060 03

3115 00
3115 01A

6005 00A

6005 01A
6005 02B

SEIPVC256
SEIPVCS208
SUMIPZ86

9001 fbA
/

¢/

/ Ing. AngQQ’arragu're’ 33nce
Ing. Aléxandro Limén Morales e v

Analis'{a

1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIM/I(EN}':Q)”"“‘ :

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS }?AR?\/D?{CARGA A'TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CO?I‘MIENTO) 4 '

ACARREO 1ER KM DE /ROCA EN CAMI(')N//DE /)IéLTEO, DESCARGA A

VOLTEO EN CAMINO... 4 /
/

=<
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/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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DIRECCION DE OPERACION B N g
C M AS GERENCIA DE PLANEACION %«« x al
@

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LAMARINAYRIO inicio de obra:
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE Ein 8 sisia

LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION il GeI0Dfa;

DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE

AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,

VERACRUZ.

I Catalogo de conceptos ’

L Clave Descripcion Unidad Cantidad

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 3.54
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...

1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 21.95

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 13.15

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 02 TIPO 2 DE 1.00 x 0.90 M. CAJA 1.00
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3 0.14

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ‘ M3 9.20

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 7.79

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

T

9001 00B ACARREO fer. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION S
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO: .~/

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL; e M3 0.95

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEQ; DESCARGA A VOLTEQ EN CAI\}}I(O:

/
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v

Ing. Angel Parraguirrg;

74
Analista /’ Jefe del Départa7.¢;1to de Fstudios y Proyectos Pagina:

/

/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

¥ SAHEAMICNTO DE XALAPA

PROYECTOS

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA RIO NAOLINCO, ENTRE CALLE RIO SOTO DE LA MARINA Y RIO
COLOMBIA; CALLE RIO PANUCO, ENTRE CALLE RIO ACTOPAN Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, DE
LA COL. CAROLINO ANAYA; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION
DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANDADOR CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO, ENTRE
AQUILES SERDAN Y PROL. RAFAEL HDEZ. OCHOA, DE LA COLONIA MORELOS, EN XALAPA,
VERACRUZ.
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( Avuntamiento Bl o oo
Fecha: Enero 2024
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Fin de obra:

L Catalogo de conceptos

|

L Clave

Descripcion

Unidad Cantidad—l

EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2").
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...

8021 03A

8035 00A
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO

PZA 4.00

PZA 28.00

PZA 7.00

PZA 4.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO F1JO

PZA 2.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA

VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL

SERVICIO AL DOMICILIO.
CON VIALIDAD DE TERRACERITA.
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

REHTOMA-01

EXCAVAC,ION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE /
INSERCION DE 1/2"” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA '
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, Z f

,

VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECFA/EJECUCION Y

GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO- -
pd
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE AGUA POTABLE /) /
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