CMAS 5%{ Xala

AL ""7/; COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE p
e Y SANEAMIENTO DE XALAPA - Ayuntamiento 2032252025

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-006-2022

En la ciudad de Xalapa, Ver,, siendo las 10:00 hrs del dia 16 de junio del 2022, reunidos en la sala
de capacitacion de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.;
ubicada en la Av. Miguel Aleman ndm. 109, Colonia Federal, C.P. 91140 Xalapa, Veracruz; se
procede a levantar la presente acta de la junta de aclaraciones de la Licitacion a Cuando Menos
Tres Personas N°. CMAS-13P-OP-006-2022, relativa a la obra:

“REHABILITACION DE ALUMBRADO INTERIOR, ALUMBRADO EXTERIOR Y SISTEMA
ELECTRICO EN BAJA TENSION EN DIVERSAS AREAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE
XALAPA, VERACRUZ".

a).- Aclaraciones generales a los participantes.

1. En el analisis de los precios unitarios deberdan ser considerados de acuerd las
especificaciones incluidas en el pagquete de concurso.

2. Los licitantes deberan prever la disponibilidad de mano de obra en cantidad y~
especialidad, en la preparacion de su proposicion para poder cumplir con el plazo
sefalado para la ejecucion en tiempo y forma. Cabe aclarar que tanto el personal técnico
como el responsable técnico propuestos son parte del andlisis y valoracién de las
propuestas que sean presentadas, por lo cual, deberan tener la experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similar; ademas de estar soportados fehacientemente
con su documentacion laboral y académica. Por lo tanto, se debe contemplar en su
integracion una plantilla que no debera ser modificada una vez adjudicado el contrato y
respetar la designacidn del responsable técnico presentado en el formato PE-8.

3. Se hace la aclaracion que durante el proceso de la obra hasta su total recepcién, |
empresa ejecutora es responsable de la misma, de igual manera cualquier dafo
terceros debera ser reparada sin costo alguno para CMAS, por lo que deberd ponér
especial cuidado en el proceso constructivo.

4. Se le informa a los licitantes que deberdn anexar la propuesta econdmica en CD, en
formato PDF y Excel.

5. Se les informa que deben presentar impresos y firmados todos los documentos que
forman parte de este proceso; los planos deberdn estar impresos en tamafo de 0.60 xf
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Para integracion de su propuesta los licitantes deberan considerar la necesidad trabajar
simultaneamente en los diferentes sectores, con la suficiente fuerza de trabajo y equipo,
lo cual debera también quedar indicado en la planeacién y procedimiento constructivo
(formato PT-1)

En caso de no asistir el representante legal al acto de presentacién y apertura de
propuestas, quien se presente debera estar acreditado mediante carta poder simple, con
dos testigos y copia fotostaticas de identificacion oficial de las cuatro personas que
intervienen en dicho poder.

En el banco de tiro de material de desperdicio, deberdn considerar la necesidad de
acomodar el material producto de excavacion y demoliciones cada cierto periodo para no
obstruir el paso posteriormente.

Los acarreos de materiales, se deberan considerar de acuerdo a especificaciones de la
CONAGUA, asi como cualquier clave de las especificaciones particulares referentes a los
acarreos, seran medidos colocados, es decir, el precio unitario deberd involucrar su
coeficiente de abundamiento.

Los suministros de materiales y equipo de instalacion permanentes, deberan ser
considerados puestos en el sitio de la obra incluyendo sus acarreos |oca|es,§'
todos los materiales y agregados (tuberias, piezas especiales, cemento, cero,
grava y arena, etc.), considerando estas actividades en el precio unitario correspondieste.
En los casos en donde el catdlogo de conceptos y cantidades de obra consider
conceptos de acarreos en algunas partidas o en todas, lo indicado anteriormente queda
sin efecto. Asi también en caso de existir volUmenes de acarreo en situaciones
extraordinarias estos quedaran a consideracion del residente de obra para su procedencia
y tramite.

Se aclara que todo el equipo suministrado, piezas especiales, tuberias y valvulas deben ser
nuevos.

Cabe sefalar que las propuestas que no contemplen lo solicitado en esta acta, asi cormo
en la convocatoria seran desechadas de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.4 Causas
por las que puede ser desechada la propuesta que a la letra dice “La omisién en la
presentacion de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la
licitacion, detectada durante la revisién y apertura y aun después al acto de
presentacién y apertura de proposiciones detectada en la revisién detallada”.

Se hace el sefalamiento que en caso que el plazo propuesto para la ejecucién de la obra
coincida con la temporada de lluvias, los licitantes deberan prever las medidas necesarias
para no afectar el programa de ejecucién ya establecido de la obra. Ve

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIgﬁ\IES
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-13P-OP-006-2022
Pagina 2de 10



Y SANEAMIENTO DE XALAPA Jntamie

{ ROF xa l a
4 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ) ‘g
. : _naa 2025

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

14. Los precios unitarios deberan ser considerados de acuerdo a las especificaciones
generales de la CONAGUA y especificaciones particulares incluidas en el paquete de
licitacion, ya que para cada concepto se tiene asignada una clave especifica, por lo que no
procedera pago adicional alguno por la omision por parte del licitante en los alcances de
cada una de ellas.

15. En el caso que los licitantes dispongan de equipo propio deberdn comprobarlo, mediante
las correspondientes facturas de adquisicion, tal y como se sefala en el formato PT-2 de |a
convocatoria a la licitacion.

16. Los licitantes deberdn apegarse a lo establecido en el Titulo Ill, Capitulo Ill, de la
observancia de las Normas de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, en donde
se especifica que todos los productos e instalaciones deberan cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM).

17. Se informa a los licitantes que el fallo serd por escrito (via electrénica) o por medio del
portal https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/.

18. Se hace entrega a los participantes de catalogo de conceptos, que deberan ser sustituido
en la integracion de la propuesta.

b).- Preguntas y respuestas.

En atencion a lo estipulado en el punto 1.4.2 de la convocatoria a la licitacion que dice “Los.
Licitantes, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacién A Cuando Menos
Tres Personas, sus formatos, clausulas del modelo de contrato y las que se deriven de |a visita al
lugar en que se realizaran los trabajos objeto de la licitacion, las cuales serdn aclaradas por CMAS.
Esta solicitud sera por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la persona
moral o fisica debidamente firmado, via email al correo construccion@cmasxalapa.gob.mx y en
el Departamento de Construccion hasta 24 horas antes de la junta de aclaraciones.

La Comision procede a la aclaracion de las dudas tanto de lo establecido en la convocatoria a la
licitacion como las derivadas de la visita de obra de las empresas:

M&B Construcciones Inteligentes S.A. de C.V.

\/

Referencia 1: numeral 4.11. SUBCONTRATACION de las Bases de la Convocatoria

Pregunta 1. Para garantizar la calidad del cimiento y registros de concreto, es necesario contratar
un laboratorio externo con especialidad en el control de calidad de concretos hidraulicos, podria
aclararnos la convocante, ;Coémo se podra llevar a cabo este servicio si no se permite la
subcontratacion?

del catalogo de conceptos. —~
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Referencia 2: numeral 4.16. PLANOS AS BUILT de las Bases de la convocatoria

Pregunta 2: ;Como deberan ser dibujados especificamente estos planos, sistema métrico,
coordenadas, elevaciones, etc.?, ; Qué datos como minimo deberan incluir estos planos y en que
formato especifico?, ¢Cual deberd ser el grado de detalle de estos planos por areas, secciones,
etc. 7, (Cuantos juegos deberan entregarse para revisién y cuantos para la entrega definitiva?,
iLa entrega del CDR sera uUnicamente para la entrega final y cuantos COR deberan ser
entregados?, y ¢las impresiones, deberdn ser a color o blanco y negro para cada etapa, ya sea de
revision o entrega final?

Respuesta: Plano general, planos de detalle en zonas beneficiadas, cortes e isométricos, dos
juegos impresos y 1 CDs de respaldo.

Referencia 3: numeral 417 RESPONSABILIDADES DE LOS CONTRATISTAS de las Bases de la
Convocatoria.

Pregunta 3: ;Cual es el reglamento interno de la Planta Potabilizadora aplicable a los
contratistas para la ejecucion de los trabajos, esto con la finalidad de conocer el horario de
trabajo disponible, tramites de acceso, permisos de trabajo, vias de acceso, etc.?, y ¢Dénde
debera ser depositado el material producto de la conservacion y limpieza de los trabajos hasta el
momento de su entrega?

Respuesta: Se debe considerar horario de trabajo Diurno, al inicio de los trabajos la supervisi
entregara un espacio para resguardo de los materiales y designara el lugar para el depdsito de
los desechos.

Referencia 4: inciso e) numeral 5.5.5.1 Del Presupuesto de Obra de la Convocatoria y documento
PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORA LA MAQUINARIA Y EQUIPO del numeral 4212.
PROPUESTA ECONOMICA

Pregunta 4: En el rubro operacion del documento PE-3, ;Se deberd determinar el importe por
herramienta menor, asi como, se indica en el inciso e) del numeral 5551 de las Bases de la
Convocatoria?, y i De igual forma para el equipo de seguridad?

Respuesta: NO, debe ser considerado como un porcentaje de la mano de obra

Referencia 5: documento PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS del numeral 4.211.
PROPUESTA TECNICA.

Pregunta 5. En virtud de que, la planta se encuentra en operacién, y con la finalidad de
desarrollar el procedimiento constructivo, podria indicarnos la convocante ;Cudles son las areas
prioritarias para atender conforme al catdlogo de conceptos, asi como, la disponibilidad de

horario de cada una de estas areas? /
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Respuesta: El contratista debera considerar que la mayoria de los trabajos son en exteriores, las
prioridades serian las siguientes: Sedimentadores, Filtros, Plataforma de Filtros, lluminacién
Perimetral, Edificio Principal y Bodega de Clorados, sin restriccion de horarios.

Referencia 6: documento PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO del numeral 42.12. PROPUESTA ECONOMICA.

Pregunta 6: ;Cuadles son los porcentajes que aprueba la convocante para el calculo del costo
horario en espera y reserva con respecto a cada uno de los cargos fijos, consumos y operacién del
costo horario en activo?

Respuesta: Estos porcentajes deberan ser propuestos por el licitante

Referencia 7: documento PE-41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
INDIRECTOS del numeral 4.21.2. PROPUESTA ECONOMICA

Pregunta 7: ;/Para la determinacion del porcentaje de indirectos de oficina central, el total de
indirectos de oficina central (C), debera corresponder al gasto anual de estos rubros, puesto que
seran divididos entre el total ejecutado del afio anterior a costo directo (B)?, y ¢Dénde debemos
de reflejar la sumatoria de los porcentajes de indirectos de oficina central y de oficina de campo,
el cual, deberd corresponder al porcentaje plasmado en el formato PE-5, puesto que en el
formato PE-4.1 no aparece la sumatoria de estos dos porcentajes?

Respuesta: Deber ser elaborado conforme a los formatos proporcionados por la convocante,
puede adicionar la sumatoria en el formato PE-4.]

\\\\

Referencia 8: documento PE-42 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO P&
FINANCIAMIENTO del numeral 4.2.12. PROPUESTA ECONOMICA.

Pregunta 8: ;Para el calculo de los intereses a favor o a pagar, el porcentaje de la tasa a aplicar
mes con mes sobre |a diferencia de ingresos menos egresos acumulados, correspondera a la tasa
mensual que, se obtenga al dividir la tasa anual entre los 12 meses del afo?

Respuesta: La tasa debera ser considerada de manera mensual

Referencia 9: documento PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA del numeral 4.21.2. PROPUESTA ECONOMICA.
Pregunta 9: ;El importe por equipo de seguridad podra determinarse aplicando un porcentaje
sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del concepto de trabajo que s
trate?

Respuesta: debera atender a lo estipulado en el apartado 5.4 de la convocatoria ‘

Referencia 10: documento PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO
INFORMATIVO del numeral 4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA.

Pregunta 10: ;Cual son las condiciones especificas del sitio donde se deberd colocar el letrero
informativo, terreno natural, losa de concreto reforzado o sin refuerzo?, ; Cual deberd ser la forma
de retiro del letrero informativo cgn recuperacién o sin recuperacion?, ¢Dénde deberd ser

DYDY { Trabaj
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colocado el letrero informativo una vez que sea retirado?, ;Se deberd restituir las condiciones del
sitio donde estuvo colocado el letrero?

Respuesta: seran indicadas en su momento por el personal de supervision

REFERENCIA 11: Documento Catalogo Clave 9 Bodega de Clorados del punto 1.01 Suministro e
instalacion de Luminaria "HIGH BAY" de Led de 150W 5000K de 19,500 pieza Lm ,120/277 VCA,
Entrada de O a 10 VCD, IP65, COLOR BLANCO, para area de operacidon de filtros, Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).
Cantidad 1 Pieza.

Pregunta 11: ;Proponemos cambiar la cantidad a 6? Esto con referencia al estudio de
iluminacion de la NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminacién en los centros de trabajo. Ya
que con una luminaria no es suficiente y no cumple con dicha NOM-025

Respuesta: Se deben considerar las Piezas de acuerdo a proyecto

Referencia 12: documento Catalogo Clave 9 Bodega de Clorados del punto LUM7.2 Suministro e
instalacion de Luminaria de sobreponer IP65 120 mm 40 W5000K 4,800 pieza Lm 120/277 VCA

Color Blanco Certificado UL, para area perimetral de edificio principal, Incluye: materiales, mano C /

de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Pregunta 12: ; Proponemos cambiar la cantidad a 1 pieza? Por ser el drea de Caseta de Clorados
y no se requiere tantas luminarias con referencia a la NOM-025.

Respuesta: Se deben considerar las piezas de acuerdo a proyecto

Referencia 13: documento Catalogo Clave CABTHWIO del punto 4 de Sedimentadores dice
Suministro e instalacion de cable THW cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y
todo lo necesario para su correcta instalacién. (P.U.O.T.). Asi como clave CABDESIO Suministro e
instalacion de cable desnudo cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.)

Preguntas 13: ;estos conceptos proponemos quitarlos por ser luminarias Todo en 1 Solar y no
requiere cableado, pero si se utilizaria la tuberia de 3" de didmetro para soportar la luminaria y su
respectiva canalizacion?

Respuesta: Los conceptos CBTHWI10 Y CABDESIO; se deberan cotizar tal y como lo establece el
catalogo y en concepto LUM-03, se deberd considerar la tuberia de 3"y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento. /‘
\
Referencia 14: En el catadlogo de conceptos proporcionado en ninguna clave se especifica
desmantelamiento de lo actual como luminarias, tuberia, cableado, etc., asi como la disposicidon

de dichos equipos.

Preguntas 14: ; En qué conceptos consideramos este desmantelamiento y la disposicidon de los
materiales asi como el confinamiento del material peligroso, focos, balastros, etc.?

"at *éf?ar—’w 1,
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Respuesta: El contratista debe considerar los desmantelamientos en la instalacion de las
luminarias, en cuanto al material producto del desmantelamiento debera relacionarlo y ponerlo
en el lugar que designe la supervision.

Referencia 15: Por la magnitud técnica del proyecto se requiere de UVIE.
Pregunta 15: ;en qué concepto debo incluir los costos de esta inspeccién, asi como los estudios
requeridos de la NOM-025y NOM-013 en caso de requerirlos?

Respuesta: El contratista debe considerar estos cargos de acuerdo a lo estipulado en la
convocatoria

Referencia 16: Existe contrato colectivo por parte del sindicato de CMAS
Pregunta 16: ; se debe considerar este importe para sindicato y dénde lo se incluye?

Respuesta: No aplica el pago de sindicato.

Empresa Estratégica Sustainable, S.A. de C.V.

Pregunta 1 En el anexo a, perimetro exterior, el concepto LUM-01 indica suministro e instalaciéon f
de luminaria, pero no mencionan algldn otro concepto para un alimentador, o solo requiere C
sustitucion de alguna luminaria existente?

<

Respuesta: Se debera incluir la sustitucion donde aplique, en cuanto al material producto del
desmantelamiento debera relacionarlo y ponerlo en el lugar que designe la supervisiéon. «

\

Pregunta 2 En el anexo a, perimetro exterior, el concepto BAS POST, solicita base de concre
para poste, pero no hay algun concepto de poste, el poste ya lo tienen o lo suministra CMAS en
algdn momento?

Respuesta: El poste se encuentra en la planta y se suministrara en el momento que lo requiera el
contratista.

Pregunta 3 en el anexo b, muestra sedimentacion mod 11, y area de plataforma filtros, el
concepto TUBPG2, indica excavacion pero no indican si hay que realizar cortes de concreto o solo
es terraceria, pueden indicar que materiales de excavacion se encuentran en la trayectoria de |
tuberia?

Respuesta: No se requiere corte en concreto, Excavacién en material tipo B.

Pregunta 4 En el anexo b, muestra sedimentacion mod 11, el concepto PVC], indica excavacion
pero no indican si hay que realizar cortes de concreto o solo es terraceria, ¢ pueden indicar que

IVEIV S/
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Mmateriales de excavacidon se encuentran en la trayectoria de la tuberia? para identificar también

si se tiene que reponer concreto.
Respuesta: No se requiere corte en concreto, Excavacion en material tipo B

Pregunta 5 En el anexo b, muestra sedimentacion mod 11, el concepto REG.BTE, indica
excavacion para colocar registro pero no indican si hay que realizar cortes de concreto o solo
es terraceria, pueden indicar que materiales de excavacidon se encuentran en la zona del
registro.

Respuesta: No se requiere corte en concreto, Excavacién en material tipo B

Pregunta 6 En el anexo b, sedimentadores, el concepto LUM-03 es una luminaria que
requiere poste o soporte para su colocacion, pueden indicar si existe el poste o tuberia para su
colocacion?

Respuesta: LUM-03, se debera considerar la tuberia de 3" y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

Pregunta 7 En el anexo b, sedimentadores, los conceptos TUBPGI1, CABTHWI10 y CABDESIO,

N

pueden indicar si son para alimentador de alguna otra luminaria? ya que la luminaria

n_el
N

concepto LUM-03 del mismo sedimentadores es solar no requiere aumentador eléctrico.
Respuesta: El contratista se debera apegar al catdlogo de conceptos.

Pregunta 8 En el anexo b, plataforma filtros, el concepto LUM-04 es una luminaria que
requiere poste o soporte para su colocaciéon, pueden indicar si existe el poste o tuberia su
colocacion? Y si se considera el brazo de la luminaria? De qué medida el brazo de la
luminaria?

Respuesta: Brazo corto de 20 cm de longitud para montaje de luminaria

Pregunta 9 El concepto "0024";solo es suministro de tablero o es sustituciéon de algun
tablero existente?

Respuesta: Considerar la sustitucion del tablero existente. %_/ /
5 “ ~
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Pregunta 10 En anexo b, bodega de cloracidn, el concepto ITM440, ;en qué capacidad de
amperaje lo requieren? del mismo concepto mencionan un tablero de 24 espacios, ;también

se suministra e instala ese tablero?

Respuesta: Solo se requiere el interruptor y la capacidad es de 100 Amp.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente acta de la junta de aclaraciones, siendo las 10:30
hrs del mismo dia de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervienen en todas las
hojas de esta, puntualizando que la falta de firma de algun licitante o funcionario, no invalidara
su contenido y efectos poniéndose a partir de esta fecha a disposicién de los que no hayan
asistido, para su notificacion.

Funcionarios CMAS y SUBCOMITE ‘\

AREA/DEPARTAMENTO REPRESENTANTE O FUNCIONARIO | FIRMA y
Contraloria Interna de la CMAS | Yesenia Ramos Nava

Coordinacién Juridica Lic. Martha Patricia Pérez Martinez

Gerencia de Recursos | Lic. JesUs Rafael Pérez Fernandez
Financieros

Gerencia de Infraestructura Lic. Alfonso E. Serrano Martinez

Departamento de Construccion | Ing. Magdaleno Mejia Marquez

. 7 r;wv & f'.ﬂfr}ﬁ £ ;4
. __—__,,.....ys._.....
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITANTES

No. | LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA 2/
EMPRESA  ESTRATEGICA |Ing. Leobardo Vicente Sanchez g
1 SUSTAINABLE, S.A. DE C.V.

2 M&B  CONSTRUCCIONES | Efrain Tejeida Andrade
INTELIGENTES S.A. DE C.V.

rabajo

4 ’(/;Aﬁg f’fvarﬂ Lu‘
JMS-«-——

ACTA DE LA JUNTA DE ACL/—\RACIOI‘&S
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-13P-OP-006-2022
Pagina 10 de 10



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION

 Xala

Ayuntamiento

Rehabilitacion de Alumbrado Interior, Alumbrado Exterior y
Sistema Electrico en Baja Tension en Diversas Areas de la
Planta Potabilizadora de Xalapa, Veracruz

Catalogo

CI;/e Descnpcnon Unldad Cantldad
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Anexo A
Perimetro Exterior

LUMO1 Suministro e instalacion de luminaria tipo todo en 2 solar incluye mano de obra, pieza 25.00
conforme a norma oficial mexicana nom-025-stps-vigente “condiciones de iluminacion
en los centros de trabajo”, suministro de luminaria, brazo y herramienta

LUMO2 Aplicacion de pintura en postes de alumbrado existentes, incluye pintura esmalte en  pieza 25.00
color verde similar al existente, herramienta, equipo de seguridad y mano de obra.

LUM-01 Suministro e instalacion de Luminaria de Led tipo reflector de 100 W 120 grados, pieza 2.00
multivoltaje 120 - 277, 5000K, 10,000 Lm, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

BAS.POST Suministro y colocacion de cimiento de 0.40 x 0.40 x 0.60 m para poste de alumbrado  pieza 1.00
incluye juego de 4 anclas, de19 mm de diametro y 0.50 m de longitud.

Anexo B
1 Muestra Sedimentacion Mod Il
LUM Suministro e instalacion de Luminaria de Vialidad de Led 16 W 4000K 120 Lm/W, pieza 1.00

multivoltaje 120 - 277 V., Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

TUBPG2 Suministro e instalacion de tuberia PVC eléctrico pesado de 2", incluye: excavacion y M 21.30
relleno de cepa en tierra de 15cm de ancho por 30 cm de profundidad, insercion a
registro eléctrico, curvas, coples y conexion a tuberia conduit.

TUBPG1 Suministro e instalacion de tuberia conduit galvanizada pared gruesa 1", Incluye: M 5.00
materiales, coples, curvas, cajas de conexion condulet, herraje para soporteria, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

PVC1 Suministro e instalacion tuberia PVC eléctrico pesado de 1", incluye: excavacion y M 2.00
relleno de cepa en tierra de 15cm de ancho por 30 cm de profundidad, insercién a
registro eléctrico, curvas, coples y conexion a tuberia conduit.

CABTHW1( Suministro e instalacion de cable THW cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra, M 62.26
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

CABDES10 Suministro e instalacion de cable desnudo cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra, M 31.13
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

CABTHW6  Suministro e instalacion de cable THW cal. 6 AWG, Incluye: materiales, mano de obra, M 715.00
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

REG.BTE  Registro baja tensiéon de concreto de 0.50 m x 0.80 m x 0.65 m. Incluye: materiales,  pieza 1.00
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

2 Dosificacion CDMR

LUM-01 Suministro e instalacion de Luminaria de Led tipo reflector de 100 W 120 grados, pieza 1.00
multivoltaje 120 - 277, 5000K, 10,000 Lm, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

TUBPG1 Suministro e instalacion de tuberia conduit galvanizada pared gruesa 1", Incluye: M 17.00
materiales, coples, curvas, cajas de conexion condulet, herraje para soporterla mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P,

CABTHW1( Suministro e instalacion de cable THW cal. 10 Incluy‘ i , man© \de obra, M 37.40
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Suministro e instalacion de cable desnudo cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de interruptor termo magnético 2x10 AMP. Incluye: materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacién de centro de carga QO04, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Tanques Coagulantes Secundarios

Suministro e instalacion de Luminaria de sobreponer IP65 120 mm 40 W 5000K 4,800
Lm 120/277 VCA Color Blanco Certificado UL, para éarea perimetral de edificio
principal, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de tuberia conduit galvanizada pared gruesa 1", Incluye:
materiales, coples, curvas, cajas de conexion condulet, herraje para soporteria, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de cable THW cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de cable desnudo cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Sedimentadores

Suministro e instalacion de Todo en 1 Solar Alumbrado Publico de 40 W dptica [lI-M
con luminaria de 6,800 Im (170 Im/W), con panel de 50 W policristalino a un voltaje de
12 V, bateria de litio LiFePO4 70% @ 2000 ciclos IP66.Programable, para area de
sedimentadores, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de tuberia conduit galvanizada pared gruesa 1", Incluye:
materiales, coples, curvas, cajas de conexion condulet, herraje para soporteria, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de cable THW cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de cable desnudo cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Operacion de Filtros

Suministro e instalacion de Luminaria "HIGH BAY" de Led de 150W 5000K de 19,500
Lm ,120/277 VCA, Entrada de 0 a 10 VCD, IP65, COLOR BLANCO, para area de
operacion de filtros, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de tuberia conduit galvanizada pared gruesa 1", Incluye:
materiales, coples, curvas, cajas de conexion condulet, herraje para soporteria, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacién de cable THW cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de cable desnudo cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de cable de uso rudo 3x14 AWG, Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.%).

Suministro e instalacion de interruptor termo magnpético 2x10 AMP".
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Q024 Suministro e instalacion de tablero de 24 espacios, Incluye: materiales, mano de obra, pieza 1.00
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

6 Plataforma de Filtros

LUM-04 Suministro e instalacion de Luminaria de vialidad tipo Led de 60 W, 8100 Lm, 4000K, pieza 12.00
curva tipo Il 150 Lm, 120/277 VCA, para area de plataforma de filtros, Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.
(P.U.O.T.).

TUBPG2 Suministro e instalacion de tuberia PVC eléctrico pesado de 2", incluye: excavacion y M 24.00
relleno de cepa en tierra de 15cm de ancho por 30 cm de profundidad, insercion a
registro eléctrico, curvas, coples y conexioén a tuberia conduit.

TUBPG1 Suministro e instalacion de tuberia conduit galvanizada pared gruesa 1", Incluye: M 144.00
materiales, coples, curvas, cajas de conexion condulet, herraje para soporteria, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

CABTHW1( Suministro e instalacion de cable THW cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra, M 369.60
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

CABDES10 Suministro e instalacion de cable desnudo cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra, M 184.80
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

ITM210 Suministro e instalacién de interruptor termo magnético 2x10 AMP. Incluye: materiales,  pieza 2.00
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Q024 Suministro e instalacion de tablero de 24 espacios, Incluye: materiales, mano de obra, pieza 1.00
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

7 Edificio Principal

LUM7.1 Suministro e instalacién de Luminaria tipo "WallPack" de Led 80 W 5000K 10,400 Lm, pieza 7.00
120/277 VCA, Entrada de 0 a 10 VCD, IP65, COLOR NEGRO, Lente de vidrio, para
area de edificio principal, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

LUM7.2 Suministro e instalacion de Luminaria de sobreponer IP65 120 mm 40 W 5000K 4,800 pieza 20.00
Lm 120/277 VCA Color Blanco Certificado UL, para area perimetral de edificio
principal, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta instalacion. (P.U.O.T.).

LUM7.3 Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia de Led 2.4 W 180 Lm 6500K, 120-  pieza 4.00
277 VCA, con carga completa, la bateria aguanta hasta 90 minutos, en edificio
principal, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta instalacion. (P.U.O.T.).

TUBPG34  Suministro e instalacion de tuberia conduit galvanizada pared gruesa 3/4", Incluye: M 12.00
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.
(P.U.O.T.).

CABTHW8  Suministro e instalacion de cable THW cal. 8, Incluye: materiales, mano de obra, M 35.00

herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

CABDES10 Suministro e instalacion de cable desnudo cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra, M 18.00
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

CAB3X14 Suministro e instalacion de cable de uso rudo 3x14 AWG, Incluye: materiales, mano de M 35.00
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

ITM210 Suministro e instalacion de interruptor termo magnético 2x10 AMP. Incluye: materiales,  pieza 4.00

Q024 pieza 1.00
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herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Tanque Agua Clorada

Suministro e instalacion de Luminaria de Led tipo reflector de 100 W 120 grados,
multivoltaje 120 - 277, 5000K, 10,000 Lm, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacién. (P.U.O.T.).

Suministro e instalaciéon de tuberia conduit galvanizada pared gruesa 1", Incluye:
materiales, coples, curvas, cajas de conexion condulet, herraje para soporteria, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de cable THW cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacién de cable desnudo cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de interruptor termo magnético 2x10 AMP. Incluye: materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacién de centro de carga Q004, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Bodega de Clorados

Suministro e instalacién de Luminaria "HIGH BAY" de Led de 150W 5000K de 19,500
Lm ,120/277 VCA, Entrada de 0 a 10 VCD, IP65, COLOR BLANCO, para area de
operacion de filtros, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacién de Luminaria de sobreponer IP65 120 mm 40 W 5000K 4,800
Lm 120/277 VCA Color Blanco Certificado UL, para area perimetral de edificio
principal, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su
correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacién de Luminaria tipo "WallPack" de Led 80 W 5000K 10,400 Lm,
120/277 VCA, Entrada de 0 a 10 VCD, IP65, COLOR NEGRO, Lente de vidrio, para
area de edificio principal, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacién de tuberia conduit galvanizada pared gruesa 1", Incluye:
materiales, coples, curvas, cajas de conexion condulet, herraje para soporteria, mano
de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de cable THW cal. 8, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacién de cable desnudo cal. 10, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacién de cable de uso rudo 3x14 AWG, Incluye: materiales, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de interruptor termo magnético 2x10 AMP. Incluye: materiales,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de tablero de 24 espacios, Incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion. (P.U.O.T.).

Suministro e instalacion de Interruptor Termomagnético Trifasico 440 (alimentacion de
polipasto) tablero de 24 espacios, Incluye: materiales, m e offra, her
todo lo necesario para su correcta instalacién. (P.U.O. T2y
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