CMAS

7]
£ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
b ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

I 22 - 2025
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Acta Circunstanciada de la Junta de Aclaraciones de la Licitacién Simplificada
NGm. LS-CMAS-LA-07-2024, relativa a la adquisicién de “Medidores de Agua
Potable de Diversas Medidas”.

Que se elabora conforme a lo estipulado en los articulos 26 fraccién I, 27 fraccion I, 39 fraccion
Il'y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; articulos 21 fraccién 11 y 23 fraccion Il
del Reglamento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracion,
Enajenacion de Bienes Muebles y Obra Publica de la Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver.

1. Lugary fecha.
En la ciudad de Xalapa de Enriquez, Veracruz, siendo las 11:00 horas del dia 02 de febrero del
2024, se encuentran reunidos en la Sala de Capacitacion de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) “La Comisién”, sita en la Avenida Miguel Aleméan
numero 109, Colonia Federal, de esta Ciudad, los servidores publicos cuyos nombres, cargos y
firmas aparecen al final de la presente Acta.

2. Preside el acto.
De conformidad con lo establecido en los articulos 97 fracciones VI, VIl y 98 fracciones || YAl
dei Reglamento Interior de la Comisiéon Municipal de Agua Potabley Saneamiento de Xalapa,
, preside el presente acto el C.P.A. Jessed Eleuterio del Angel Marlasca, Gerente de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Comisién Municipal de Agua Potable Y
Saneamiento de Xalapa (CMAS).

3. Motivo.
Realizar la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitacién Simplificada No. LS-CMAS-
LA-07-2024, relativa a la adquisicion de “Medidores de Agua Potable de Diversas Medidas”.

Para la presente Licitacién se invitaron a los siguientes Licitantes:

Medidores Delaunet, SAP.I. de CV.

Construcciones y Proyectos Eme, S.A. de C.V.;

Comercializadora Agropecuaria Integral Veracruzana, S.A. de C.V.;
Distribuidora y Soluciones Integrales Tu Casa, S.A. de C.V.;

Juan David Olivares Martinez;

Arvi del Golfo S.Ade CV;;

Eléctrica Hidraulica del Sureste S.A. de C.V.;

Soluciones Empresariales en Hidrahulica, Administracién y Servicios para |
Mejora de Eficiencia en Agua S.A.de C.V.y

9. Empresas Klave S.A. de C.V.

PNAM AN

4. Preguntas, Aclaraciones y/o Precisiones a las Bases y sus Anexos.
El C.P.A. Jessed Eleuterio del Angel Marlasca, Gerente de Recursos Materiales y Servicios
Generales, comunica a los presentes que se recibieron preguntas por parte de los siguientes
Licitantes: Eléctrica Hidraulica del Sureste S.A. de C.V., Empresas Klave S.A. de CV. vy
Construcciones y Proyectos Eme, S.A. de C.V., |as cuales se remitieron al area requirente por
conducto del memorandum ndm. GRMySG-DA/0579/2024.
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Por lo anterior, las respuestas a las Preguntas, Aclaraciones y/o Premsmnes mencionadas, se
presentan a continuacion:
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Licitante: Eléctrica Hidraulica del Sureste S.A. de C.V.
Base / Apéndice
‘{;r:f:go" / Aclaracién, Precisién y/o Pregunta Respuesta
Formato
En licitaciones anteriores, la CMAS ha
I solicitadg un mecanismeo anti-volteo - "
~ Licitacion del medidor. (Podemos proponer I s& puede proponer
- ; e diferenciar los extremos, con este fin?
- Simplificada No. E< deci ¢ G 3"y ol ot
1 LS-CMAS. LA-O7- s decir, un extremo con G #:"y el otro
extremo G1”, sin costo adicional para la
2024 / Anexo :
Toenios f Particy CMAS, con las ventajas de no
1 encarecer el producto y no generar
pérdida de carga como lo hace la
valvula check.
o
Con el objeto de reafirmar el
cumplimiento del contenido nacional
Basesde la ; y
Licitacian enmarcado en Ias'ieyes nac1.o.r1§Ies y | Sise puede proponer
Simplificada N estatales, en materia de adquisiciones,
plificada No. :
2 | Ls-CMAS- La-07- | S8 Propone acreditar _este  con
2024 ] Anexo cert!ficadlq wggnte emitido ~por
Téehico | Partids certlficamo;j me_xpana, S. C., acreditado
] ante notario publico, para el uso de
emblema "hecho en Méxica", para el
producto a ofertar en la partida 1.
Licitante: Empresas Klave, S.A. de C.V.
Base / Apéndice
A’;::f::ol /i Aclaracioén, Precisién y/o Pregunta Respuesta
Formato
1 | Anexo Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un
Partida 1, | medidor clase "C" de acuerdo con la | Si se permite medidores de clase "C"
menciona: ... clase NOM-012-SCFI-1994  que presenta | realizando las pruebas correspondientes.
metrolégica “b” | una mayor eficiencia en la medicion
de acuerdocon la | de flujos bajos y es competitivo en
NOM-012-SCFI- precios.
1994...
2 | Anexo Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un
Partida 1, | medidor con registro plastico y un Si se permite medidores con registro de
menciona: ‘“con | Encapsulado hermético con sellado pléstico  con sello encapsulado
registro plasticoy | IP68. hermético.
un Encapsulado
hermético con
sellado ip67."
i 3 | Anexo Técnico, | Para permitir una mayor | Es necesario se apeguen a los
' Partida 1, | competitividad en esta partida, | requerimientos de los Anexos.
menciona: solicitamos nos permitan ofertar un
A\ “caratula medidor con registro fijo.
orientable a 359°"
4 | Anexo Técnico, a) Favor de aclarar que una de A. Es necesario desarmar el
Partida 1, las tres muestras se debe medidor para verificar su
FTISTICInIE: 'El entregar seccionada para trabajo y funcionalidad.
hmtante‘ debera que puedan observar el
proporcionar tres ; ; i
relBEtFaE, AENED mecanismo  interno  del B. Prueba de presion vy
una utilizada para medidor. funcionalidad
el despiezado, el
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Licitante: Empresas Klave, S.A. de C.V.

Base / Apéndice
/ Anexo /
Apartado /
Formato

Aclaracién, Precisién y/o Pregunta

Respuesta

restoc se usaran
para pruebas que
determine la
CMAS y podran

b) Favor de confirmar que
pruebas son las que se
realizaran a las dos muestras
restantes.

ser devueltas una

vez concluidas las

pruebas.”

Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario se apeguen a los

Partida 1, | medidor que cumple con la NOM-012- | requerimientos de los Anexos. K
menciona: SCFI-1994 y demads certificaciones w
“indicando como | mexicanas, que indica pais de origen

pais de origen | China.

México."

Anexo  Técnico, | Debido a la reestructura que se ha | Es  necesario se apeguen a los /
Partida 1, | realizado a la Direccién General de | requerimientos de los Anexos. '
menciona: Normas DGN; se oficializé la funcién a

“original para | el Centro Nacional de Metrologia 4
cotejo del modelo | (CENAM) el cual emite un certificado ;
de prototipo | oficial para la aprobacion del modelo

emitido por la | de medicidn. Favor de aceptar el

Secretarfa de | certificado CENAM como equivalente

Economia a | al certificado DGN sustentado en el

través de la | art. 124 de la Ley de la Infraestructura

Direccion General | de la calidad publicado en el Diario

de Normas | Oficial de la Federacién el 1 de Julio

(DGN)." 2020.

Anexo  Teécnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Si se permite medidores de clase "C"

Partida 2, | medidor clase "C" de acuerdc con la | realizando las pruebas correspondientes.

menciona: ... clase
metrolégica  "b"
de acuerdo con la

NOM-012-SCFI-1994 que presenta una
mayor eficiencia en la medicién de
flujos bajos y es competitivo en

NOM-012-SCFI- precios.

1994...

Anexo  Técnico, | Solicitarmos nos permitan ofertar un | Si se permite medidores con registro de
Partida 2, | medidor con registro plastico y un | plastico con sello encapsulado
menciona:  “con | Encapsulado hermético con sellado | hermético con sello IP68

registro plastico y
un Encapsulado

|P68.

hermético  con

sellado ip67."

Anexo  Técnico, | Dado que se solicita el capuchén o

Partida 2, | cinturén de cierre 100% inviolable,

menciona; “El | favor de aclarar que el medidor no | EL capucho ocinturén de cierre se utiliza
medidor deberd | debe ser susceptible de ser | para mantenimiento preventivo y
contar con un | desarmado para que no pierda esa | correctivo.

indicador central
de flujos bajos y
capuchén o
cinturon de cierre
100% inviolable,
que a su vez
facilite evidenciar
visualmente

cualgquier intento
que de apertura

al interior del
medidor”, y
posteriormente

menciona “El

caracteristica.

;
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Licitante: Empresas Klave, S.A. de C.V.

Y

Base / Apéndice
/ Anexo /
Apartado /
Formato

Aclaracién, Precisién y/o Pregunta

Respuesta

medidor debe ser
susceptible de ser
desarmado para
efectos de darle
mantenimiento y
limpieza a sus
piezas moviles y

contar con un
indicador central
de flujos bajos y
capuchdén o]
cinturdén de cierre
100% inviolable,
que a su vez
facilite evidenciar
visualmente

cualquier intento
que de apertura
al interior del

medidor”, v
posteriormente
menciona “El

medidor debe ser
susceptible de ser
desarmado para
efectos de darle
mantenimiento y
limpieza a sus
piezas moviles y
su armado
posterior.”

permitan participar con un medidor
que pueda desarmarse y gque tenga
un precinto de seguridad que
evidencie cuando sea desarmado.

su armado
posterior.”

10 | Anexo Técnico, | Solicitamnos nos permitan ofertar un
Partida 2, | medidor con longitud del cuerpo de | Se permite ese tipo de medidor ya que
menciona: “La | 190mm, longitud que esta dentro de | cuenta con las normas requeridas
longitud del | las especificaciones de la NOM-012-
cuerpo del | SCFI-1994.
medidor debe ser
de 220mm.”

M | Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un
Partida 3, | medidor clase “C" de acuerdo con la | Se permite ese tipo de medidor ya que
menciona: .. clase | NOM-012-SCFI-1994 que presenta una | cuenta con las normas requeridas
metrolégica “b" | mayor eficiencia en la medicién de
de acuerdo conla | flujos bajos y es competitivo en

w NOM-012-SCFI- precios.
1994...

12 | Anexo Técnico, | Para permitir una mayor | Es necesario se apeguen a los
Partida 3, | competitividad en esta partida, | requerimientos de los Anexos.
menciona: “Con | solicitamos nos permitan ofertar un
registro pléastico y. | medidor con registro fijo.
un encapsulado
hermético,
orientable a 359°
o 360°."

13 | Anexo Técnico, | EI medidor no puede ser 100% | Es necesario se apeguen a los
Partida 3, | inviclable y tener la capacidad de ser | requerimientos de los Anexos.
menciona: “El || desarmado.
medidor deberd | Solicitamos para esta partida nos
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Licitante: Empresas Klave, S.A. de C.V.

de acuerdo con la

Base / Apéndice
AI;:::::JI Aclaracién, Precision y/o Pregunta Respuesta
Formato
14 | Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario se apeguen a los
Partida 3, | medidor con longitud del cuerpo de | requerimientos de los Anexos.
menciona: “La | 260mm, longitud gque estad dentro de
longitud del | las especificaciones de la NOM-012-
cuerpo del | SCFI-1994.
medidor debe ser
de 220mm."
15 | Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un
Partida 4, | medidor clase “C" de acuerdo con la | Si se permite medidores de clase "C”
menciona: .. clase | NOM-012-SCFI-1994 que presenta una | realizando las pruebas correspondientes.
metrolégica “b" | mayor eficiencia en la medicion de

flujos bajos y es competitivo en

para pruebas que
determine la
CMAS y podran
ser devueltas una

NOM-012-SCFI- precios.
1994...

16 | Anexo Técnico, | Favor de permitirnos presentar un | Es  necesario se apeguen a los
Partida 4, | certificado internacional equivalente | requerimientos de los Anexos.
menciona: al NSF61
“presentar
docurentacion
que avale la NSF-

ANSIBL."

17 | Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es  necesarijo se apeguen a los
Partida 4, | medidor que cumple con las normas | requerimientos de los Anexos.
menciona: mexicanas y europeas, ya que es un
“indicando como | producto de origen Europeo.
pais de origen
México.”

18 | Anexo  Técnico, | Debido a la reestructura que se ha | Es necesaric se apeguen a los
Partida 4, | realizado a la Direccién General de | requerimientos de los Anexos.
menciona: Normas DGN,; se oficializé la funcidén a
“original para | el Centro Nacional de Metrologia
cotejodel modelo | (CENAM) el cual emite un certificado
de prototipo | oficial para la aprobacién del modelo
emitido por la | de medicién. Favor de aceptar el
Secretaria de | certificado CENAM como equivalente
Economia a | al certificado DGN sustentado en el
través de la | art.124 de la Ley de la Infraestructura
Direccion General | de la calidad publicado en el Diario
de Normas | Oficial de la Federacién el 1 de Julio
(DGN)." 2020.

19 | Anexo  Técnico, a) Favor de permitirnos | Es necesario se apeguen a los
Partida 5, presentar un certificado | requerimientos de los Anexos.
HEnCIeha: internacional equivalente al
“presentar _ NSF61
documentacioén
que avale la NSF-

ANSIBL.."

20 | Anexo  Técnico, a) Favor de aclarar que una de | Es necesario se apeguen a los
Partida 5, las tres muestras se debe | requerimientos de los Anexos.
menclona; ‘El entregar seccionada para
I|C|tantel dehera que puedan observar el
proporcionar tres , )
muestras, siendo mecanismo  interno  del
una utilizada para medidor.
el despiezado, el
resto se usaran b) Favor de confirmar que

pruebas son las que se
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Licitante: Empresas Klave, S.A. de C.V.

Base / Apéndice
/ Anexo [
Apartado /
Formato

Aclaracién, Precisién y/o Pregunta Respuesta

vez concluidas las realizardn a las dos muestras
pruebas.” restantes.

21 | Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario se apeguen a los
Partida 5, | medidor que cumple con las normas | requerimientos de los Anexos.
menciona: mexicanas y europeas, ya que es un
“indicando como | producto de origen Europeo.
pais de origen
México."

22 | Anexo  Técnico, | Debido a la reestructura que se ha | Es necesario se apeguen a los
Partida 5, | realizado a la Direccién General de | requerimientos de los Anexos.
menciona: Normas DGN; se oficializé la funcién a
“original para | el Centro Nacional de Metrologia
cotejo del modelo | (CENAM) el cual emite un certificado
de prototipo | oficial para la aprobacién del modelo
emitido por la | de medicién. Favor de aceptar el
Secretaria de | certificado CENAM como equivalente
Economia a | al certificado DGN sustentado en el
través de la | art. 124 de la Ley de la Infraestructura
Direccién General | de la calidad publicado en el Diario
de Normas | Oficial de la Federacion el 1 de Julio
(DGN)." 2020,

23 | Anexo Técnico, | Los medidores tipo ultrasénico no se
Partida 7, | encuentran normados en México, Se deberd presentar la documentacién
menciona: Favor de confirmar que solo se debe | requerida de acuerdo a las
“Segun NOM-012- | presentar documentacion | especificaciones indicadas
SCFI-1994 e 1SO | comprobatoria segin ISO 4064.

4064 2005."

24 | Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario se apeguen a los
Partida 7, | medidor que cumple con ISO 4064 | requerimientos de los Anexos.
menciona: “Gasto | con los siguientes gastos:
de arranque de | Qlde 0.063 m3/h
0.025m3, Q1 de | Q2 de 0.100 m3/h
0.060 m3/h,Q2de | Q3 de25m3/h

\E 0.125 m3/h, Q3 de | Q4 de 31,25 m3/h.
40m3/h y Q4 de | Los <cuales tienen wuna mayor
50 m3/h." eficiencia de medicidn que los
solicitados.

25 | Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario se apeguen a los
Partida 7, | medidor que cumple con I1SO 4064 | requerimientos de los Anexos.
menciona: con longitud de 200 mm.

“longitud de 225
mm."

26 | Anexc Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario se apeguen a los
Partida 7, | medidor con pais de origen Turquia. requerimientos de los Anexos.
menciona:

“indicando como
pais de origen
México.”

27 | Anexo Técnico, | Favor de permitirnos presentar un | No se permite presentar certificados
Partida 7, | certificado internacional equivalente | equivalentes, Unicamente los requeridos
menciona: al NSF&l en los Anexos.

“presentar
documentacion
que avale la NSF-
ANSIBL.."

28 | Anexo Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario se apeguen a los
Partida 8, | medidor que cumple con ISO 4064 | requerimientos de los Anexos.
menciona: “"Gasto | con los siguientes gastos:
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Licitante: Empresas Klave, S.A. de C.V. |
Base / Apéndice
A’;::::ol / Aclaracion, Precision y/o Pregunta Respuesta
Formato
de arranque de | Qlde 0158 m3/h
0.030m3, Q1 de | Q2de0.252 m3/h
0.080 m3/h, Q2de | Q3 de 63 m3/h
0.200 m3/h, Q3de | Q4 de 78.75 m3/h.
60 m3/h y Q4 de
90 m3/h."

29 | Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario se apeguen a los
Partida 8, | medidor que cumple con las normas | requerimientos de los Anexos.
menciona: mexicanas y europeas, ya que es un
‘indicando como | producto de origen Europeo.
pais de origen
Meéxico.”

30 | Anexo Técnico, | Favor de permitirnos presentar un | Es necesario se apeguen a los
Partida 8, | certificado internacional equivalente | requerimientos de los Anexos.
menciona: al NSF61
"presentar
documentacién
que avale la NSF-

ANSI61.."

31 | Anexo  Técnice, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario se apeguen a los
Partida 9, | medidor ultrasénico con vida Util | requerimientos de los Anexos.
menciona: indeterminada ya que la bateria
“alimentado con | puede ser reemplazada.
bateria de litio | El medidor que ofertaremos serd con
con vida Util de 12 | bateria integrada con vida atil de 10
anos.” afos, con kit remplazable de baterfa

gue nos facilitaria 10 afios mas de vida
atil, para garantizar el tiempo de vida
solicitado.

32 | Anexo  Técnico, a) Favor de permitirnos | Es  necesario se apeguen a los
Partid_a 9, participar con la unidad de | requerimientos de los Anexos.
menciona: _ flujo en I/h, ya que esto no
Unlda”d g fui afecta |a eficiencia del
en l/s.. :

medidor.

33 | Anexo  Técnico, a) Favor de confirmar si para | Es necesario se apeguen a los
Partida 9, esta licitacion requieren de | requerimientos de los Anexos.
rEnGioE; transmision de datos.

“Equipado con

mo_dulo . de b) Para permitir la libre

radiofrecuencia )

dialog 3g, competencia, favor de

integrado en el permitirnos presentar un

registro, sin medidor ultrasénico

cables y  sin equipado con modulo de

acoplamientos radiofrecuencia, integrado

eXIErnos.. en el registro, sin cables y sin /
acoplamientos externos.

34 | Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario se apeguen a los
Partida 10, | medidor ultrasénico con vida UGtil | requerimientos de los Anexos.
menciona: indeterminada ya que la baterfa
“alimentado con | puede ser reemplazada.
bateria de litio | El medidor gue ofertaremos sera con
con vida Util de 12 | bateria integrada con vida Util de 10
anos.” afos, con kit remplazable de bateria

que nos facilitaria 10 afios més de vida
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Licitante: Empresas Klave, S.A. de C.V.

“Unidad de flujo
enl/s.”

flujo en I/h, ya que esto no
afecta la eficiencia del
medidor.

Base / Apéndice
;Iiflr:: : ol / Aclaracién, Precisién y/o Pregunta Respuesta
Formato
Gtil, para garantizar el tiempo de vida
solicitado.
35 | Anexo  Técnico, a) Favor de permitirnos | Es necesario se apeguen a los
Partida 10, participar con la unidad de | requerimientos de los Anexos.
menciona:

36

Anexo  Tecnico,
Partida 10,
menciona:
“Equipade  con
maodulo de
radiofrecuencia
dialeg 3g,
integrade en el
registro, sin

cables y sin
acoplamientos

a) Favor de confirmar si para
esta licitacion requieren de
transmision de datos.

b) Para permitir la libre
competencia, favor de
permitirnos  presentar un
medidor ultrasénico
equipado con mdédulo de
radiofrecuencia, integrado

Es necesario se apeguen a los
requerimientos de los Anexos.

menciona: "Gasto
de arrangue de
0.008m3/h, Q1 de
0.0126 m3/h, Q2
de 0.02016 m3/h,
Q3 de 63 m3/h y

4064 y que tiene una mayeor eficiencia

‘de medicién en Q1 y Q2, lo que
permite facturar aguas no
contabilizadas con los siguientes
gastos:

Gasto de arranque 0.003 m3/h

externos.. en el registro, sin cables y sin
acoplamientos externos.
37 | Anexo Técnico, | Solicitamos nos permitan ofertar un | Es necesario. se apeguen a los
Partida 10, | medidor R400 que cumple con ISO | requerimientos de los Anexos.

\Lzs

Q4 de 7.875 m3/h. | Q1de 0.0063 m3/h
R500" Q2 de 0.010 m3/n
Q3 de 2.5 m3/h
Q4 de 3.125 m3/h.
Anexo  Técnico, | Solicitamos nos permitan realizar la | Es necesario se apeguen a los

punto 5, Fecha de
entrega y lugar,
menciona: “de las
partidas

23456789 vy 10
su total a los 20

entrega de la totalidad de las piezas
de las partidas 3,4,5,6,89 y 10 como se
solicita a los 20 dfas habiles después
de la firma del contrato.

Y la totalidad de las partidas 2y 7 para
el dia 20 de abril 2024.

reguerimientos de los Anexos.

Pregunta: ¢Podrd enviar la licitante la

dias habiles
después de la
firma del
Contrato.

39 | Bases pagina 12 | Pregunta. Favor de aclarar si el foliado | Tal como se indica en el apartado en
apartado es general o hay que hacer un foliado | cuestién, las propuestas  deben
“Instrucciones para la Propuesta Técnica y otro | entregarse por separado, por lo tanto, al
para Elaboracién | foliado para las hojas que integran la | entregarse en sobres distintos, cada
de  Propuestas" | Propuesta Econdmica sobre deberd ser foliado con su
tercer parrafo numeracion correspondiente; un foliado
“ foliados VY para la Propuesta Técnica, y otro foliado
firmados en cada para la Propuesta Econémica.
una de sus
hojas,.”

40 | En el Documento El enlace de video llamada del Acto de

de BASES de |liga correspopdiente para estar | Junta de A é(adones es Unicamente
Pagina 8de 12
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COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
3 ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

>-- ( Xalapa

H. Ayuntamiento

Licitante: Empresas Klave, S.A. de C.V.

Base / Apéndice
/ Anexo /
Apartado /
Formato

Aclaracion, Precision y/o Pregunta Respuesta

LICITACION en
Capitulo VI.-" De
la Junta de
Aclaraciones Pag
N, se menciona
“La asistencia a
este Acto sera
opcional para los
participantes”.

Como la
modalidad de la
presente

Licitacion sera
hibrida, lo cual
indica que podra
ser virtual.

presente en la junta de aclaraciones?, | para la participacién de los integrantes
Asi mismo enviar de manera mas | del Subcomité de Adquisiciones, en caso
atenta el acta correspondiente de la | de que el Licitante se encuentre
misma via correo electrénico. Favorde | interesado en participar de manera
considerar. Gracias. presencial, por si mismo o a través de un
representante, puede hacerlo, siempre y
cuando cumpla con los requisitos
solicitados en |la Base Décima Primera.

Por su parte, en cuanto al Acta de la
Junta de Aclaraciones, se remitird via
correo electrénico a la brevedad posible,
una vez se encuentre firmada en su
totalidad por los integrantes de la
"Comisién de Licitacion”.

Licitante: Construcciones y Proyectos EME, S.A. de C.V.

Base / Apéndice
/ Anexo /

Abartade ] Aclaracién, Precisién y/o Pregunta Respuesta
Formato
1 | Anexo Técnico | En las especificaciones manejan un
pag. 24-27 medidor clase metrolégica “B",que estan
Partida 1,2,3 cayendo en desuso debido al uso de

tinacos, tanques de sanitarios, cisternasy a
la cultura en el ahorro de agua gue
promueve la Comisién Nacional de Agua
(CONAGUA) en diferentes estado de la
repUblica y que a mediano plazo haran
esta clase B practicamente obsoleta a la
entrada de la nueva norma gque ya estd en
revisién y que da prioridad a la eficiencia
metroldgica en los medidores. En México y
en especial en Xalapa las condiciones de
distribucién del agua y en los domicilios | Si se acepta que el aparato medidor
propician los consumos bajosy muy bajos, | sea de clase "C" siempre y cuando se
a sabiendas del consumo mencionado de | realicen las pruebas necesarias
los flujos bajos ¥y muy bajos propicia no | verificando su funcionamiento.
medir en promedio un 15% del consumo
en los casos domésticos que por tanto no
se factura ni recauda, y por tanto no es
redituable su adquisicién. Se considera
entonces que la especificaciéon para la
partida 1,2,3 debera ser clase C, Ademas es
congruente que sean clase metroldgica
“C" asf como se estan solicitando para la
partida No. 5.
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Licitante: Construcciones y Proyectos EME, S.A. de C.V.

Base / Apéndice

para efectos de darle mantenimiento y
limpieza a sus piezas méviles y su armado
posterior. Lo que no obstante ha caido en
desuso y ha causado descalificaciones en
una licitacién anterior. Nuestros medidores
no permiten el ser abiertos y manipulados
por razones de seguridad metrolégica y de
garantia, esto debido a que la norma
mexicana exige que estos cuenten con
accesorios de seguridad como cintillos
visibles que hagan inviolable los
medidores. Los cintillos colocados en los
medidores tienen la funcién de no permitir
a nadie la manipulacién, ya que pueden ser
sujetos de adaptaciones que produzcan
fraudes. Nuestros medidores no permiten
tampoco ser manipulados porgue pasan
por un proceso minucioso de calibracién
en nuestros bancos especializados para
mantener una adecuada metrolégia en los
diferentes caudales que exige la norma
mexicana. Por estos y mas motivos no es
redituable el abrir un medidor que para ser
puesto de nuevo en funcién de que tendria
que volver a ser calibrado, abierto, cambiar
piezas etc. que superarfan los costos de
poner uno nuevo. Aunado a lo anterior
nuestros  medidores no  necesitan
mantenimiento por lo que tenemos la
confianza de otorgar hasta 5 afos de
garantia en defectos de fabricacién, no
obstante, se recomienda cambiar un
medidor mecénico a los 5-7 afios de vida.
Por todo lo _expuesto se  solicita
atentamente, se elimine este
requerimiento si se ofrece mas de 3 anos
de garantfa o en su defecto no se tome
como criterio de descalificacién, favor de
aceptar.

K;::f::ol / Aclaracién, Precision y/o Pregunta Respuesta
Formato
2 | Anexo Técnico | En las especificaciones piden que el
pag.25a la 31 medidor sea susceptible de ser desarmado

No se acepta esta peticidon ya que es
necesario desarmar el medidor para
verificar su trabajo y funcionalidad

3 | Integracién de la
/ Proposicién
Econémica pag.
15 punto Il.

Menciona “Una sola opcién de cotizacion
de la partida o las partidas por las que
participa, entendiendo este punto, (se
solicita atentamente saber si la
adquisicion serd por partidas?

La adjudicacion sera por partida.

4 | Integracién de la
Proposicion
Tecnica pag. 13
apartado E

Menciona que en el caso de que el
LICITANTE sea persona moral, dichas
manifestaciones deberan presentarse
respecto a los socios © accionistas gque
ejerzan control sobre la sociedad, respecto
a este punto es un solo accionista el que
ejerce control sobre la empresa, por lo que
presentar una manifestacién a su nombre
sera suficiente para cubrir con este punto,
favor de agfarar.

Es correcto, al haber Unicamente un
socio/accionista, mismo que es
quien ejerce control sobre la
empresa, con la manifestacién a
nombre del Unico sociofaccionista,
es suficiente para cumplir con dicho
Anexo solicitado en el apartado E) de
las Bases de Licitacion.

i/‘\_//
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5. Recomendaciones de la convocante a los Licitantes.

Con la finalidad de evitar que las Propuestas Técnicas o Econémicas de los Licitantes sean
desechadas, a continuacién, se les informa de las causales frecuentes en los procesos de
contratacion:

» Verificar los nombres de los servidores publicos a quienes son dirigidos los Anexos de
las Bases.

e Omitir USB dentro de cada folder o el archivo electrénico con la informacién requerida
en las Bases.

e Omitir la firma del representante legal o persona facultada juridicamente para la
suscripcion de documentos, en alguno de los Anexos enunciados en las Bases de la
presente Licitacion.

» Omitir el folio y firma en cada una de las hojas que integran la Proposicién Técnica Y
Econdmica.

6. Cierre del evento.
La convocante manifiesta a los Licitantes que, la informacion que se presente por parte de
éstos en el presente proceso de Licitacién Simplificada sera salvaguardada su confidencialidad
en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Pdblica y Ley de Proteccién .
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio \
de la Llave. N

Finalmente se informa a los presentes que el préximo Acto de Presentacién y Apertura de
Propuestas Técnicas y Econdmicas, se llevard a cabo el dia 08 de febrero de 2024, a las 11:09
horas, en la Sala de Capacitacion de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa (CMAS).

No habiendo otro asunto que tratar y previa lectura de la presente, la ratifican y firman al
margen y al calce los que en ella intervienen, dandose por terminada a las 11:20 horas del
mismo dia, mes y afio de su inicio.

POR LA COMISION DE LICITACION
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAP

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administracién

LA

C.P.A. Carlos Augusto Amezcua Gross
Contralor Interno
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< ’ Xalapa

H. Ayuntamiento

' COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

Lic. Cristopher Gomez Deseano
Coordinador Juridico

L.C.P. Rubén Armando Barona Alba
Gerente de Recursos Financieros

C P.A. Jessed Eleuterio del Angel
Marlasca
Gerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales

L.A.N.l. Roberto Suarez Garcia Calderén : =
Enc. de la Gerencia de Administracién de
Tomas

Lic. Mariana Rodriguez Aguilar
Jefa del Departamento de
Adquisiciones

Estas firmas corresponden al Acta de Junta de Aclaraciones del proceso de Licitacion Simplificada NUm. LS-CMAS-
LA-07-2024, relativa a la adquisicion de “Medidores.de Agua Potable de Diversas Medidas”, llevada a cabo el dia 02
de febrero de 2024.
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