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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONTRATACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° |A-830087999-E1-2019,
RELATIVA A LA ADQUISICION DE “MEDIDORES"

En la ciudad de Xalapa de Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 13:00 horas del
dia 11 de febrero de 2019, en la Sala de Juntas de la Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver., Organismo Operador, ubicada en la Avenida Miguel Alemdn N°
109, Segundo piso, Colonia Federal, de esta ciudad; se encuentran reunidos los CC. L.C. Luisa
Ocampo Ortega, en representacion de la Direccién de Finanzas; Arg. Armando Vallejo Correaq,
Gerente de Administracion; Lic. Carlos Vazquez Espinosa, en representacion de la Direccion de
Operacioén; Lic. JesUs Rafael Pérez Ferndndez, en representaciéon de la Gerencia de Finanzas y
Control Presupuestal; Lic. Alfonso E. Serrano Martinez, en representacion de la Gerencia de
Infraestructura; Lic. Hilda Molina Montoya, en representacidn de la Coordinacién Juridica; Lic.
Francisco Joaquin Rodriguez Cano, Coordinador de Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua;
L.A.E. Ma. Oyuky Herndndez Aguilar, Jefa de la Unidad de Adguisiciones, y la LA.N.L Elizabeth
Castillo Castillo, en representacién de la Contraloria Interna, todos ellos integrantes del
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracién, Enajenacién de Bienes Muebles y
Obra PUblica de la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y de la
Comision de Licitacion, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la confratacion
por invitacidn a cuando menos tres personas N° 1A-83008799-E1-2019, relativa a la adquisicion de
“Medidores”, de acuerdo a lo previsto en los articulos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, asi como de las cldausulas novena, décima,
déecima primera y décima segunda de las bases de la contratacion.

Este acto es presidido por el Arq. Armando Vallejo Correa, Gerente de Administracién, servidor
publico designado por la Comisién Municipal de Agua Potable v Saneamiento de Xalapa, Ver.,
quien al inicio de esta junta, comunicd a los asistentes que de conformidad con el articulo 33 Bis
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, solamente s
atenderdn solicitudes de aclaracién a la contratacion, de las personas que hayan presenta
sus preguntas en tiempo y forma, caso contrario, se les permitird su asistencia sin poder formular
preguntas.

El Arq. Armando Vallejo Corres, es asistido por la L.A.E. Ma. Oyuky Herndandez Aguilar, Jefa de ld
Unidad de Adquisiciones, quien solventd las preguntas de cardcter administrativo; y el Li
Francisco Joaquin Rodriguez Cano, Coordinador de Grandes Usuarios y Uso Eficiente del Agua,
quien solventd las preguntas de cardcter técnico, sefialando que se recibieron en tiempo y
forma, de conformidad al articulo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios /
del Sector Publico, las solicitudes de aclaracion a la contratacion de las siguientes personas: ’4@

MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.l. de C.V.,
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n el ANEXO TECNICO se solicitan registro plastico encapsulado hermético orientable a
360°. zPermifird la convocante, medidores con las especificaciones solicitadas y con
registro orientable a 359° con tope de giro, que también facilita la toma de lectura?

R= Si, se acepta su solicitud y asimismo por equidad se ofrece esta misma oportunidad a
cualquier otro licitante que participe en la presente licitacién a fin de que lo anterior no
limite, excluya o restrinja a cualquier ofro licitante que se apegue a las especificaciones
originales del anexo técnico de las bases.

2. En el ANEXO TECNICO se piden tres muestras, de las cuales una serd utilizada para el

despiezado. 3En qué condiciones deberd entregarse esta muestra? 3Se entregard “floja”
para poder ser susceptible de desarmar cada una de sus partes, o bien, ustedes se
encargardn de la maniobra de abrirlo y asi tener acceso al interior del medidor?
R= Las muestras que se solicitan en el Anexo Técnico se requieren en la presentacién y
ensamblado en que se espera recibir el medidor para su instalacién por parte del
licitante que resulte ganador. Asi el desarmado del medidor para su despiece durante
las pruebas; se realizard por el personal del Laboratorio de Medidores de la CMAS,
motivo por el cual no se requiere la entrega de una muestra “floja”.

3. En el ANEXO TECNICO se sefala que no se redlizaran pruebas de lectura remota. 3Esto
significa que las muestras se entregan sin equipo para la toma de lectura remota?
Gracias por su aclaracion.

R= Es correcto; no se estd solicitando el equipo para la toma de lectura remota.

obstante, no se describe la resolucion del pulso que requieren. 3Se refieren a que el
emisor generard un pulso cada litro2

R= El procedimiento de facturacién actual de la CMAS utiliza la diferencia de las lecturas
inicial y final que registra el instrumento de medicién en un periodo de 30 dias sobre la
base de toma de lecturas en metros clibicos enteros.

Asi la resolucién del sensor tipo reed switch u otro equivalente que presente en su
instrumento de medicién mismo que emite pulsos pasivos desde la caratula del medidor
es viable con una resolucién de un pulso por cada litro. No obstante; lo anterior no
demeritara la propuesta que presente cualquier ofro licitante que presente unal/
resoluciéon menor hasta 10 litros por pulso.

4. En el anexo técnico se describe la especificacion técnica de los equipos solicitados. No V
/

5. En licitaciones anteriores, la CMAS ha solicitado un mecanismo anti-volteo del medidor.
sPodemos proponer diferenciar los extremos, con este fing2 Es decir, un extremo con
3/4" y el otro extremo G1", sin costo adicional para la CMAS, con las ventajas de rlo
encarecer el producto y no generar pérdida de carga como lo hace la vélvula check.
R= En relacién a su pregunta; el medidor deberé contar con un dispositivo que prevenga®
la inversién del mismo (Alrevez), entendiendo por dispositivo a la pieza o conjunto de
piezas dispuestas para realizar una funcién determinada, siendo en este caso prevenir la
inversion del instrumento de medicién. !
Por lo anterior su propuesta es viable; no obstante, cualquier otro licitante podra
presentar su propia version de dispositivo, siempre y cuando prevenga la puesta del
medidor en posicién alrevez. '

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DEC.V. "\
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n México y en especial en Xalapa, las condiciones de distribucion del agua y en los
domicilios propician los consumos bajos. CMAS asi lo entendié hace algunos afos y ha
consumido los medidores clase metrolégica “C", cuyo caudal minimo es de 15 I/h y
caudal de arranque desde 1l/h. Es un retroceso importante regresar a la clase
metrolégica B, a sabiendas el consumo mencionado de los flujos bajos y muy bajos
propicia no medir en promedio un 15% del consumo en los casos domésticos que por
tanto no se facturan ni recauda, y por tanto no es redituable su adquisicidon. 3Se
considera entonces que la especificacion para la clase metrolégica debe ser CLASE
"C"2
R= No, la clase metrolégica requerida se solicita para un estrato determinado de usuarios
de la CMAS, en funcién de su patrén de consumo, asimismo la clase “B" es una clase
congruente con la NOM-012-SCFI-1994 vigente, no obstante, puede presentar su
propuesta, sin que lo anterior limite o excluya a cualquier ofro licitante que se apegue a
las especificaciones originales del anexo técnico de las bases. \

2. En los especificaciones piden que el medidor sea susceptible de ser desarmado para
efectos de darle mantenimiento y limpieza a sus piezas méviles y su armado posterior. Lo \
que no obstante ha caido en desuso y ha causado descalificaciones en una licitaciéon
anterior. Nuestros medidores no permiten ser abiertos y manipulados por razones de
seguridad metrolégica y de garantia, esto debido a que la norma mexicana exige que
estos cuenten con accesorios de seguridad como cintillos visibles que hagan inviolable
los medidores. Los cintillos colocados en medidores de chorro multiple tienen la funcion
de no permitir a nadie la manipulacién, ya que pueden ser sujetos de adaptaciones que
produzcan fraudes. Nuestros medidores no permiten tampoco ser manipulados porque
pasan por un proceso minucioso de calibracion en nuestros bancos especializados para )
mantener una adecuada metrologia en los diferentes caudales que exige la norma :
mexicana. Por estos y mds motivos no es redituable el abrir un medidor que para ser
puesto de nuevo en funcién de que tendria que volver a ser calibrado, abierto, cambiar
piezas, etc. Que superarian los costos de poner uno nuevo. Aunado a lo anterior nuestros
medidores de chorro no necesitan mantenimiento por lo que tenemos la confianza de
oforgar hasta 5 anos de garantia en defectos de fabricacién, no obstante, se
recomienda cambiar un medidor mecdnico a los 7 afios de vida. Por lo expuesto se /
solicita atentamente, se elimine el requerimiento si se ofrece mds de 3 afos de garantia o
en su defecto no se fome como criterio de descalificacion.

R= Desde el inicio de la presente administracién se la ha instrumentado una politica del/

eficiencia y buena administracién de los recursos piblicos lo que ha derivado un intenso
programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los instrumentos de medicién de la
CMAS, a efecto de atender las incidencias preponderantes reportadas por el equipo de
lecturistas del Organismo Operador que mes con mes acuden a cada domicili
padrén de usuarios de la CMAS a entregar la factura del mes correspondiente, registrar |
lectura actual del medidor y a tomar nota de las anomalias encontradas, mismas q
convergen via captura en nuestro Sistema Informdtico, de igual forma todos los servicios
que de manera presencial o via telefénica solicitan los usuarios, asi también co

aquellos servicios que los analistas de dreas internas de la CMAS ingresan via captura en ) = >
el concentrado de solicitudes de nuestro Sistema Informético. —-‘\J{f—
Asi de lo anterior se derivan las ordenes de trabajo correspondientes a fin de

en nuesiro banco de pruebas por el personal auxiliar del Laboratorio
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CMAS, algunos de ellos con mads de veinte afos de experiencia tanto en campo como
en gabinete.

Por lo que después de redlizar las primeras pruebas en muchos casos para realizar el
mantenimiento correctivo se requiere abrir el medidor para accesar a la cdmara de
inyeccién donde se ubican las piezas méviles. De igual forma le reitero que una vez que
los medidores han sido objeto de mantenimiento son nuevamente aforados en nuestro
banco de pruebas para ratificar que los mismos no han perdido sus caracteristicas
metrolégicas, para asi, donde seglin proceda se registra el resultado del dictamen de
caso por caso en la bitdcora de turno.

Asimismo, este procedimiento tiene como objetivo mantener la vida til del instrumento
de medicién dadas las incidencias registradas en nuestras bases de datos y su
preponderancia derivadas de la topografia y del tipo de agua con el que se abastece el
Organismo Operador del Agua.

Finalmente, y por lo anteriormente expuesto no es viable su solicitud de eliminar este
requerimiento.

3. Se solicita que el medidor deber ser pre-equipado y escalable para lectura a distancia
telemetria. Lo anterior al plan de desarmollo de la CMAS de contar con la mejor
tecnologia de lectura remota. Para garantizar el correcto funcionamiento y mejor
funcionamiento de esta tecnologia que serd deseablemente instalada en el municipio
de Xalapa, 3Se solicita una de las muestras lleve el accesorio (antena de
radiofrecuencia) que demuestre efectivamente puede tfransmitir pulsos y lecturas a
distancia sin cambiar su registro? y zse realizaran prueba con un minimo de 150 a 200
metros de telemetria para corroborar la potencia y efectividad sean adecuadas? Asi
mismo zse solicitaran para los dispositivos de radiofrecuencia el certificado ante el IFT
antes (COFETL) de homologacion en la telemetria de la antena y el dispositivo portatil
con que se operard la lectura?

R= El Anexo Técnico solicita que medidor debe ser pre-equipado con tecnologia de
pulsos y escalable para la toma de lecturas a distancia por radiofrecuencia, asi como la |
generacioén de histogramas, de perfiles y consumos sin necesidad de realizar un cambio
de registro. De lo anterior para el pre-equipamiento solo se validard la capacidad
instalada a través de las muesiras fisicas y de los documentos que adjunte como parte .
de lo solicitado en el mismo Anexo Técnico en el apartado: Documentacié
comprobatoria.

Asimismo, el Anexo Técnico especifica que no se realizaran pruebas de lectura remota.
Finalmente, en relacién a la garantia de la compatibilidad de salida de la sefial con el
sistema de radio frecuencia (antena y terminal) existente en el mercado y su aval per
medio del cerificado vigente de homologacién de la IFT (Instituto Federal d
Telecomunicacioén).

Podrd presentar dicho cerlificado o en su caso podré entregar una carta en protesta de
decir verdad, que en caso de resultar ganador se presentard el cerlificado vigente de
homologacién de la IFT (Instituto Federal de Telecomunicacién).

4. Referente a la apertura y presentaciéon de las propuestas zes obligatorio que asista el
representante legal o se pueda emitir carta poder para que personal de la &
asista a dicho acto?

yd
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R= En base a la Cldusula Octava que rigen las presentes bases de licitaciéon, la persona
que asista deberd presentar: carta poder simple, escrito en el que su firmante manifieste
bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por si o por su representada, para participar en dicho acto. Asi como
original y copia para cotejo, de identificacién oficial actualizada con fotografia.

LOGISTICA AMBIENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

1. 2En cuanto a los fiempos de entrega para los medidores, el tiempo empieza a correr a
partir del fallo de la Licitacion o de la firma del contrato de la misma?
R= En base a la Cldusula Segunda inciso b, se menciona lo siguiente: La Empresa o
Empresas que resulten ganadoras deberdan entregar los “Medidores”, a mds tardar a los
15 dias habiles posteriores a la nofificacién del fallo.

R= Si, siempre y cuando no rebase el plazo de entrega de 15 dias hablles posteriores a la

2. 3Se pueden redlizar enfregas parciales?
notificacién de fallo. \\

ANJOR, S.A. DEC.V.

1. En cuanto a los tiempos de entrega para los medidores, el tiempo empieza a correr a
partir del fallo de la Licitacion o de la firma del contrato de la misma?
R= En base a la Cldusula Segunda inciso b, se menciona lo siguiente: La Empresa o
Empresas que resulten ganadoras deberdn entregar los “Medidores”, a mds tardar a los
15 dias habiles posteriores a la notificaciéon del fallo.

De conformidad con el articulo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector PUblico, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificaciéon y en términos de los articulos 37 Bis de la Ley Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico, a partir de esta fecha se pone a disposicion de los
licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: la Gerencia de
Administracién y en la Tabla de Avisos de la Comisidon ubicada en la Avenida Miguel Alemdan N°
109, primer piso, Col. Federal, de esta ciudad de Xalapa, Ver., por un término no menor de cinc
dias hdbiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de s
contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la noftificaciéon personal.
La informacién también estard disponible en la direccidon electronica: www.compranet.gob.mx vy
en la pagina www.cmasxalapa.gob.mx. &

Finalmente, se recuerda que el acto de presentaciéon y apertura de proposiciones se llevard

cabo el dia 13 de febrero de 2019, en la sala de juntas de la Comision ubicada en la Avenida

Miguel Alemdén N° 109, segundo piso, Col. Federal, de esta ciudad, a las 13:00 hrs., siendo un

acto formal que dard inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitird el

acceso a ningun licitante ni observador social, de conformidad con el articulo 47 parrafo cuarto "w ]
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PUblico. o

Después de dar lectura a la presente Acta, se did por terminada esta junfq, sien®e

horas, en la misma fecha y lugar.
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Esta Acta consta de siete hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los
asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

~ NOMBRE AREA /\ FIRMA
L.C. Luisa Ocampo Ortega En representacion de la 7l
Direccion de Finanzas

!
Arq. Armando Vallejo Correa | Gerente de Administracion ; I ’

Lic. Carlos Vézquez Espinosa | En  representacién de  la |~ (__/
Direcciéon de Operacién

lic. Jesis Rafael Pérez |En representacion de Ia
Ferndndez Gerencia de Finanzas vy
Control Presupuestal

Lic. Alfonso E. Serrano | En representacion de la
Martinez Gerencia de Infraestructura

Lic. Hilda Molina Montoya En representacion de la
Coordinacion Juridica

Lic. Francisco Joaquin | Coordinador de  Grandes
Rodriguez Cano Usuarios y Uso Eficiente del
Agua
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LA.E. Ma. Oyuky Herndndez
Aguilar

Jefa de la
Adquisiciones

Unidad de
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L.A.N.L Castillo

Castillo

Elizabeth

En representacién de
Contraloria Interna

la

EN CALIDAD DE OBSERVADOR

NOMBRE, RAZON O
DENOMINACION SOCIAL

REPRESENTANTE Y CORREO
ELECTRONICO

FIRMA

Medidores DELAUNET, S.A.P.I.
de C.V.

C. Fernando Soto Vega

Construcciones y Proyectos

C. Dagoberto Amor

EME, §.A.de C.V.

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN Y FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONTRATACION POR
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