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DATOS DE PROYECTO

NGmero de lotes
Poblacién de Proyecto
Dotacidn

Aportacién ( 80% )
Sistema

Naturaleza del Sitio de Vertido

Foérmulas empleadas
Longitud de Red General
Sistema de Eliminacion
Coeficiente de Segquridad
Coeficiente de Harmén
Velocidades:
Minima
Maxima
Gastos:
Minimo
Medio
Max. Instantaneo
Max. Extraordinario

SIMBOLOGIA

Lotes
Habitantes
250  Lts—Hab-Dia
200  Lts—Hab-Dia
Separado

Red Municipal
Harmdn—Manning
283.65 ml
Gravedad

1.50

3.80

0.30
5.00

1.50
1.50
5.70
8.55

m/seg.
m%seg.
L.p.s.
L.p.s.
L.p.s.
L.p.s.

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Atarjea de

Cabeza de Atarjea

Proyecto

Pozo de Visita Comdn

Pozo con Caida Adosada

Nimero de Pozo

Long. —
m milésimos

del
de

de

Elevacion

Elevacion

Sentido

Banco de Nivel

Pendiente — Diam.

cm

Terreno
Plantilla

h del Pozo

Escurrimiento

Red de Agua Potable Existente de 3" de ¢

Red de Agua Potable Existente de 6" de ¢
Red de Agua Potable Existente de 20" de ¢

Red de Agua Potable Existente de 24" de ¢

Infraestructura Existente de Telmex

Infraestructura Existente de Comisidn Federal de Electricidad

NOTAS GENERALES

98.50 - 12 - 20
1,369.73

/136834 150

1).—EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.—1Y
B.N.—2, COMO SE INDICA EN PLANTA.

4).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE
PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15 Y 20 cms DE .

6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15 Y 20 cms. DE @, DEL LOMO
DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms. COMO MINIMO.

7).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
VISITA COMUN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS

LOS CANALES DE "MEDIA CANA" CORRESPONDIENTES.

8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y
EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A
FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

10).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI—
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA

CONSTRUCCION.

11).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN AGOSTO DE 2015, CUALQUIER CAMBIO
QUE SE EFECTOE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

12).—DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, SE RECOMIENDA EN LOS PUNTOS NECESARIOS SE
REALICEN LOS RELLENOS A TRAVES DE COSTALERAS SATURADAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EX—
CAVACION, COLOCANDOLAS EN FORMA DE TAPETILLO PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA TUBE—
RIA Y/O POZOS DE VISITA.

13).— AL CONSTRUIR EL REGISTRO, SE DEBERA HACER EN LA LOSA INFERIOR LA MEDIA CANA CORRES-—
PONDIENTE, DE LA MISMA FORMA SE COLOCARA EN MUROS LOS ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8"
DE ¢ CON LA FINALIDAD DE PERMITIR EL ACCESO PARA SU MANTENIMIENTO.

14).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45'.

15).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.E.A.D PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.

16).— PARA ESTE PROYECTO SE DEBERA UTILIZAR PAVIMENTO ASFALTICO DE 0.075 m. DE ESPESOR.

17).—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASI MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION
DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

DIRECCIGON DE OPERACIAN
GERENCIA DE PLANEACIAN

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g

¢

b4 Xalapa

Ayuntamiento

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADDO SANITARID

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BOLIVIA Y
PRIVADA BOLIVIA ENTRE FINAL DE PRIVADA Y CALLE PARAGUAY DE
LA COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE XALAPA, VER.

ING. ADAN BURGOS MONFIL

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ

ING. GAUDENCIO HERNANDEZ BARRANCO

CED. PROF. 8614306

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 7068113

CED. PROF. 988639

FECHA: MAYO DE 2022

ESCALAS: INDICADAS

ACOTACIONES: ENMETROS

No. DE PLANO: 01 DE 01

DIRECTOR DE OPERACION

CLAVE DEL PLANO:
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