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DATOS DE PROYECTO

Ndmero de Lotes Beneficiados 98 Lotes
Poblacién de Proyecto 490  Habitantes
Dotacion 250 Lts—Hab-D7a
Aportacion ( 80% ) 200  Lts—Hab-Dfa
Sistema Separado
Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal
Férmulas empleadas Harmdn—Manning
Longitud de la Red General 425.50 ml
Sistema de Eliminacion Gravedad
Coeficiente de Seguridad 1.50
Coeficiente de Harmén 3.80
Velocidades:
mzni'mo 0.30  m/seq.

Castos: axima 500 m/seq.

Minimo 1.50  L.ps.

Medio 1.50 L.ps.

Max. Instantdneo 5.70  L.p.s.

Max. Extraordinario 8.55 L.p.s.
SIMBOLOGIA
Red de Alcantarillado Sanitario Existente —_—— - — —
Atarjea de Proyecto Sanitario
Pozo de Visita Existente @P. V.E
Pozo de Visita Comin Existente con Caida Adosada @'
Pozo de Visita Comin Q
Nimero de Pozo @
Long. — Pendiente — Didm. 50.55 — 5 — 20
m milésimos cm
Elevacion del Terreno 1,401.14 951

Flevacién de Plantila " 0 "%

Sentido de Escurrimiento

Banco de Nivel
Red de Agua Potable Existente de 3" de @

NOTAS GENERALES

/" 1,398.63

1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
2).—LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.—1,

B.N.—2 Y B.N.—3, COMO SE INDICA EN PLANTA.

5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO, SERIE 25 DE
15 cms DE ¢ PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE ¢ PARA LA ATARJEA.

6).—DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 DE @, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO-

YECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).—DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS

LOS CANALES DE "MEDIA CANA” CORRESPONDIENTES.

8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO

PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI—
NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA

CONSTRUCCION.

10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO 2023, CUALQUIER CAMBIO
QUE SE EFECTUE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES

NECESARIOS A ESTE PROYECTO.

11).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE

90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45-.

12).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO

DE TUBERIA, INSTALACION Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.

13).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,

A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.

14).— ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. AS[ MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO
SU EJECUCION, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EMITIDA POR LA DIRECCION

DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CMAS DIRECCIAON DE EIF’ERAE:IE:IN
GERENCIA DE PLANEACIAN

LTSN DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢

% Xalapa

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

VERACRUZ.

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LIMON CRIOLLO,
(ENTRE BLVD. TORONJA'Y CALLE NARANJA MANDARINA), NARANJA REYNA, (ENTRE BLVD. TORONJA Y CALLE NARANJA
MANDARINA), LIMON DULCE, (ENTRE AV. POMELO Y BLVD. TANGERINA), NARANJA MONICA, (ENTRE AV. POMELO Y BLVD.

TANGERINA) Y LIMON COLIMA, (ENTRE AV. POMELO Y BLVD. TORONJA), DE LA COLONIA EL NARANJAL, EN XALAPA,

VERSION

ING. ANGEL PARRAGUIRRE GANCEDO ING. ADAN BURGOS MONFIL

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

Vo.Bo.

JEFE DE DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENTE DE PLANEACION
CED. PROF. 4909966 CED. PROF. 8614306

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

CED. PROF. 1743135

01

FECHA: JULIO DE 2023 ESCALAS: INDICADAS ACOTACIONES: ENMETROS | No. DE PLANO: 01 DE 02

CLAVE DEL PLANO: AS-O]




DATOS DE PROYECTO CROQUIS DE LOCALIZACION
Y=2.165.950 | AL “ — co — CUADRO DE CRUCEROS Nimero de Lotes 98 Lotes
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| ‘ 7[ _ = - | TUBERIA HIDRAULICA NOTAS GENERALES
BLANTA // A Disclia braatd | / \\1\\ DE 75 MM (3") ¢ RD-26 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
| = / EXISTENTE DE 3" DE o | L T — | CON CAMPANA Y EMPAQUE
Fsc. 1500 £ | | \ e T 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
. : ] / / / / ““ — ]
| :37/ / // 7 | 3).— LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. RD—26 DE 3
| 5 | | | ‘ | [ 4, 6 Y 8 PULGADAS DE ¢.
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/ / ——— | CALp ol Eifgﬁga@@gé §OT§ELZ / Relleno Compactado dl 90% Proctor con Materil 4).— TODOS LOS NIVELES ESTAN REFERENCIADOS AL NIVEL DE TERRENO NATURAL.
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Y=2,165,850 ] . - — ] 7 de Calidad Aceptable y Nivel d fe= 150 kg/em2 Ancho de Zanja Libre de Piedras
| / /ﬁ%\\ T - T [ | s / [ | Libre de Piedras __Ancho de Zanja 7% e m TO DE LA CONAGUA, EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. RD-26 DE
| o T~ T~ E— Pl [ | __0BOm_ o@l: < = ——%o 1 3” DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVI—
/| sy — = | | J N SN A 77 TS| | - s MENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
// // / %M\\\\\\\ \\/@ — ALLE | / / Colchon //// 7 ///// % Variable Variable | =
| p / // / TTr— \\' \\\ LIMOJ\] DU | " / | Minimo A _— ) ; ; 41> % e 6).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
| N o 5& AELVC\SATNETNATRE‘LLEAEDOZA OF o *\\\@ - LCE / " __ FRELEY  [Om | E Relleno Compactado ol 5 o 0mls s CONSTRUCCIGN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCAN—
I = ‘ ‘ — @\\\\ — | : Releno Compactado i = D0% firueha Prockor i de - TARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
_ — — — —A antilla - antiia
| / / // / / | fgpamffﬁ'noe Banco < (g;”:"‘:;bf'l"im par , 7).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PA—
| p .// / | | Eemeime pom | _ RA UBICAR LINEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRA-
;o DE ALCANFARILLADG | — ’ , RON REGISTROS VISIBLE QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDA—
. UTARIO EXISTENTE Df &” DE b pontlla feisonada d Tubo,de P.V.C. RD-26 pontlla Apiscnada d Tubo, de P.V.C. RD-26 CION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCION, CUALQUIER DESPERFECTO A
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| /
| / / // | SIN ESC. SIN ESC. 9)~—ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO
| / | CORRESPONDIENTES ANTE INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FE—
| DERALES. AS| MISMO NO PODRA LLEVAR A CABO SU EJECUCION, SI NO CUENTA
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| I s, | (g) | (rm) | (om) | (o)
s | 4/@‘
/ | 1406 56/ 1%55
| / / 2051 408.58 |
| |
| | | |
| | | DETALLE DE TOMA
//‘/ DOMICILIARIA A REHABILITAR
| ,/'/ e“ | | T /
|
| /’ / 4] V., | LISTA DE PIEZAS ESPECIALES o.60m
| / o/ | % | (@ Abrazadera diam. de proyecto. 1.00 pza I];Iivel de Piso apro:
| | @© Llave de insercién de 1/2" de bronce a Kitec 100 pza anqueta Nivel de Piso
| | | | w2y T | © Gt e s argaldes e 1230 o hl"
7 de Aluminio 1/2"@. Variable
c/ .f “/ ‘0‘ | / | 1 402 97% \\\f - ® VZ\vu\adeobaéqueta de bronce de 1/2" 1.00 pza
— / | | | I / 1104 int oo | Registro para llave de paso o bota 0-30m.
| Y=2,165,750 ‘, | j | , / 1/401.87 140457 | ® Registrop p 100 pza o Rimo D
| | /
/ ." / | \ ‘/ / 140287 B i) i 5 Jf COMISIAGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
| | ‘/ / (.‘ 14056 | fzn Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
/, ;“ / | 1 191 404.46 DIAMETRG DF PROVECTO Tubo Galvanizado DIRECCION DE UF'ER’AC":','N
| o o 5 5 o | - D _ GERENCIA DE PLANEACIAN )%(xalapa
lfmj g Q 8 uLOj RED DE AG"UA POTABLE D JEAM € > DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ¢
| o oS ) ) / ) | RED DE AGUA POTABLE
T T T T T DU REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LIMON CRIOLLO,
L x x = = x J / f\‘ (ENTRE BLVD. TORONJA Y CALLE NARANJA MANDARINA), NARANJA REYNA, (ENTRE BLVD. TORONJA Y CALLE NARANJA
_— —_———_———_——————————————————————————————————— —— — —— — — — — — — MANDARINA), LIMON DULCE, (ENTRE AV. POMELO Y BLVD. TANGERINA), NARANJA MONICA, (ENTRE AV. POMELO Y BLVD.
TANGERINA) Y LIMON COLIMA, (ENTRE AV. POMELO Y BLVD. TORONJA), DE LA COLONIA EL NARANJAL, EN XALAPA,
VERACRUZ.
Vo.Bo.
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V4
DATOS DE PROYECTO CROQUIS DE LOCALIZACION
POZO DE VISITA COMUN DETALLE DE POZO Namero de Lotes Beneficiados %8 Lotes I S
CON CAIDA ADOSADA Poblacion de Proyecto 490  Habitantes B EF g R T
POZO nAn BROCAL Y TAPA POZO ”Bu DOtGCiéﬂ 250 LtS_HOb_DTq 5— ‘?'/ig v;\‘mRON: 1‘17 § g %% % %—\“ % %//
T~ DEPEAD N ,, Relleno Compactado al Aportacion ( 80% ) 200  Lts—Hab-DTa T e % 8 & B B Y
| L ) _ 90% Proctor con Material Sistemg Separado 55 El% 3 R R e |
EizeVA 2T NI 2 RN 0.60 BROCAL Y TAPA Producto de Excavacion " , o Foo A S i g2 | == )
= 1 . . > . DE P.EAD. de Calidad Aceptable y Nivel d Naturaleza del Sitio de Vertido Red Municipal IR ST oo o d s ] —
AR m e .mm 050 %%’éﬁ”&%’ié‘%@ﬁ“ | | Libre de Piedras . Ancho de Zanja | Tg?enoe Formulas empleadas Harmdn—Manning \ =10 :o[ g i
' \ M 1.20 ESPESOR MINIMO DE 1 CM. 23 ﬁjﬁMJ \ Z /X Variable ! Longitud de la Red General 425.50 ml & 3 N/ IS, 9
I I , inimo L. : < - . ] . L : P ) i
| 040 | - 25} TR 60 R 3 r Sistema de Eliminacion Gravedad = R ) ) 5
. 3 0.%0 _ . . ) Y N\ Coeficiente de Seguridad 1.50 o ety [
| \ E} I ‘. Colchon : S Variable Coeficiente de Harmén 3.80 4
I — | &VARIABLE : 40 | Minimo Necoave ————0—30 Velocidades: o
2 ' - . ET . \¢. < S\ GUm |8 MTnima ) . i & o [F
5 = 7 3 5 015 - RRVADD: FObaIeE /oM Relleno Compactado al N S — — 1 8 Méxima 288 m?z:g ‘ ol o5
> | ESCALONES CON | ? l CON MALLA ELECTROSOLDADA 90% Prueba Proct 77 =5 : S . . g. - /
| VARS.DE 5/87¢ | F — . DE 6” X 6" CALIBRE 10 o F'TUeDa rroctor - Nivel de S Gastos: NV L
| —_— ‘ | .o, | [ \ 30 DE 10 CMS DE ESPESOR. con Material de Banco Plantill Mini 150 L \ g
7 — . ,, antilla inimo . p.s. ;
ANCLADO AL MURO L/ ||— / \ /_ (Grqnulor Fmo Tqmqno ; . 4 T SITIO DE
NG | Cc O R T E B - B i ESCALONES CON |\ =" 1ugeria DE Maximo 1 1/2”) Vo 50 03 J “ R -
2 75 | VARS.DE 5/8 \EE 20 A 30 cm 8 aximo _ 0.10 m Max. Instantaneo 5.70  Lps. N N} E o N
. 4? . , VARIABLE ANCIADO AL MURO o S — ) (0.30 m. Amiba de Lomo de Tubo) ————— Max. Extraordinario 8.55 Lp.s. e | 5 i 7 50\
] - . . 2 b | g g 28 W/ g ™
! L 4 S| RS G5 Pricha Prostor Tubo de P.V.C. Serfe 20 RS e, el A A BT
TABIQUE JUNTEADO CON 0.60 .‘5 ) ; o Fruepna rroctor 2 . BT P e N (B & o 'AHQ'GIZ'?f;f‘ e Ag‘g‘rﬁss‘o Tk o T /|
-o0.40- T WORTERO 13 40 {7\ NORSS CoN eSpeSr o con Material de Banco (Arena) 0 Serie 25 ¢ Variable =R B B S I O e A SR
- ) : I - e
PLANTILLA CONCRETO 2
0.30 =] Anuaaoo con MomreRo l40- ShBE' 10 6iis 52 EsHeSon. CALLES EN TERRACERIAS SIMBOLOGIA
o
ESPESOR MINIMO DE 1 CM. }) " Egé SEEBIDN TIPD DE ZANIJA
1 = g
1.20 2 | DE CEMENTD 1:3 ooN——] ~—BAYD OE SIN ESC. Red de Alcantarillado Sanitario Existente — - —
ABLE < ESPESOR MINIMO DE 1 CM. 20—
1%0 == Atarjea de Proyecto Sanitario
1
ABLE A 17 Relleno Compactado al . ‘
CONCRETO = 15 90% Proctor con Material Pozo de Visita Existente @P. V.E.
7c=250 kg/em2 2 Banqueta de zro%u?%o ddeA EXC’EV&CIOH
176 % Concreto Hidrdulico . € Lalidad Aceptapie y = o Eyi 1
1.20 - fe= 150 kg/cm? . Ancho de Zanja | Libre de Piedras Pozo de Visita Comln Existente con Cafda Adosada @‘
|~0§9| Variable
C{ C ORTE A-A 0.10 Im o E T Pozo de Visita Comin Q
0.20 IISNNRE @ Comercial | Ancho de| Colchon
AROTE Bag § Variable | < Tubo P.V.C. Zanja Minimo Nimero de Pozo @
ANCLADO AL MURO 52%%’,_:"?/8(3-2” RZ — — [ S |o ( ) ( ) ( )
15_CMS o (B R0 Relleno Compactado al % 030ml= = cm cm cm _ . e
15 CMS LOSA DE_CONCRETO 90% Prueba Proctor ' S 2 Long. — Pendiente — Didm. 50.55 - 5 - 20
ARMADO FC=250 KG/CM? ° d - T - = S DESCARGA m milésimos cm
CON. MALLA, EL FCTRGSGLDADA on Material de_Banco % Nivel de = DOMICILIARIA 19 60 90
BE S0 Tms SE-ERESR. Granular Fino, Tamafio : g
20 70 Méximo 1 1/2" Plantilla Elevacion del Terreno 1,401.14
A o o /[ aximo — ATAREA 20 75 90 flovadién do Plantilq ! € Pozo /139863 22!
N a N 0.30 m. Amiba de L de Tub evacion e antiia ' .
—aal ] \ ) / 50 A (0.30 m. Armiba de Lomo de Tubo) 010 m
O _j020 ~ 020 () ~—_| () jo.a0 — ____|_'T'|_ —T T _H_A ———————— + Sentido de Escurrimiento
TUBERIA DE Plantilla Apisonada al _ '
_{  20A30CMs 85% hﬁ’r¥ebol F(’jrocétor (hrenc) Tubo de P.V.C. Serie 20 Banco de Nivel X
con Material de Banco (Arena 0 Serie 25 ¢ Variable . »
058 058 Red de Agua Potable Existente de 3" de @ —_ ==
BANQUETAS
S LANTA = SECCION TIPO DE ZANJA NOTAS GENERALES
0.20 SIN ESC. 1).— EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.
C{ PLANTA 2).— LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.
PLANTA NOTAS.- 3).—EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.
PARA "d ” DE 0.20 M. A 0.60 M: D=1.20 M.
PARA "d " DE 0.76 M. A 1.07 M: D=1.50 M. 4).—LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL, B.N.—1,
NOTAS.— LAS ACOTACIONES ESTAN EN CENTINETROS, DESCARGA DOMICILIARIA TIPO B.N.—2 Y BN.—3, COMO SE INDICA EN PLANTA.
ACOTACIONES EN METROS : i ) A 5 -
"y 5).—LA TUBERIA QUE SE UTILIZARA DEBERA SER DE P.V.C. SANITARIO SISTEMA METRICO, SERIE 25 DE
EL POZO TIPO A "SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 PARA TUBERIA DE P.V.C. SERIE 20 15 cms DE ¢ PARA LA DESCARGA DOMICILIARIA Y SERIE 20 DE 20 cms DE @ PARA LA ATARJEA.
EL POZO TIPO "B” SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50
DE 20 cms DE 4 6).— DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA,
EL COLCHON MINIMO PARA TUBERIA DE P.V.C. DE 15 Y 20 DE ¢, DEL LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PRO-
PLANTA VER DETALLE YECTO DE PAVIMENTACION SERA DE 90 cms COMO MINIMO.
DE REGISTRO PDAEFEAMﬁﬁ;% VARILLA DEL #3 Contramarco CONCRETO 7).— DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE
T LOSA DE o (3/8" @ 20 cms Marco de fierro f'c=200 kg/cm2 VISITA COMON, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARAN EN ELLOS
oHo DE:jDE:jDE oHoHo — MARCO de fierro de 2 1/2” X W/4” ” ”
AFTR R GUARNICION CONCRETO = DE FIERRO . QI\OAESA?DSOEEJIDOS 2 %1 ARMADO CON 3 VARILLAS LOS CANALES DE ”MEDIA CARA” CORRESPONDIENTES.
G0 O SN DE CONCRETO — DE 2" X 1/4" 11T TN marco #3 (3/8") 8).— LA OBRA DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION
Hole i . DN — : LARe DE CONCRETO 0.06m , PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO
Ho O Q 0 2. - 0.05 NN ARMADO {200 kg/cm? I___I ESTRIBOS #2 (1/4")
A 0 Gl A %/// = = \ T @ 15 cms. PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.
H tHo 2, = = N L - —
M i L n APLANADO CON MORTERO = = 1] I oossml : oo 9).— SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LI-
N T i 1 i ST e CEMENTO-ARENA 1:3 = - ‘ NEAS DE AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES
. : v . S5 ESPESOR MIN. DE 1.5 cm = = O logsn AneLe DE soLera
A Gl 5 5 - DE 1. = = Varioble CONTRAMARCO v §I—— VARILLA DEL #3 om o Fierro QUE CRUZARAN EL TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACION DEL RESIDENTE A CARGO DE LA
Ho oHo S YEE REDUCCIONS  copo = = DE FIERRO DE ] a " # DE 7 cms DE LARGO CONSTRUCCION
i o DE PVC s = - . " i (3/87) @ 20 cms » » :
N O O Mt S & DE PVC - = 21/2" X 1/4 g I 1" x 1/4" DE ESPESOR
ok QMO o 5 D 20x15¢ spF 45156 ] = S AMBOS SENTIDOS SOLDADO AL 10).— LA TOPOGRAFIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZO EN MAYO 2023, CUALQUIER CAMBIO
b O ————E bl 5 % ALBARA Wiz 0.0 SOLDADO AL EN CADA ESQUINA QUE SE EFECTOE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES
BROCAL sdbabbababab: TAPA s ‘\ —SRITARO SR H H MARCO NECESARIOS A ESTE PROYECTO.
gpdpg ’\\/; P\I M . ] 1
P.E.A.D. P.E.AD. > 4@ = TUB?SS\: 5, PENDIENTE 014 060 0.4 DETALLE "A" DETALLE B 11).— SE DEBERA EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ANGULOS DE
% ) Q\:\ DE REGISTRO DE SIN ESC. SIN ESC. 90°, POR LO QUE DEBERAN SER MAXIMO DE 45°.
I ALBANAL - DE 12).— LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE: BAJADO
WS 0.80 x 0.80 x Variable DE TUBERIA, INSTALACIGN Y PRUEBA DE HERMETICIDAD.
c D RTE A_A MEDIDAS INTERIORES
13).— SE DEBERA COLOCAR ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS
D SIN ESC. Y EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA,
- A FIN DE EVITAR PERDIDAS ECONOMICAS Y/O HUMANAS.
- 0.60 - RECISTRO DE " , 14).~ ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRAMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES
CORTE AA e _ DETALLE 'C' DE GONEXION BT NSTANOAS MINEPASS SSTATASS ¥ EOCTASS el Mo o oot R 8
DETALLE MED\EAS \NTXER\?)EOESe DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.
N
DE BROCAL Y TAPA | VER UL gm0 \ ;
Ve
PARA TRAFICO PESADO i DETALLE & S 4o SALLIJEAORIE)ESE;%/ICE 25 $ " RzEc>D§J<C1(gcr§ gl—:E ¢P'V'C'
| SR VA
DE ALTA RESISTENCIA = | UBO DE PVC SERIE 25 DE 15 cms DL 0 - COMISIAON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
A CARGA HASTA 30 000 KG, ’"f‘ SE— ————— | 0.60 Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
CUYO PESO DEL CONJUNTO u\‘r CUARNICION s CMAS DIRECCIAN DE OPERACIGN X (-x l
DE BANQUETA 4 P2, GERENCIA DE PLANEACION % Al
DE HASTA 50 KG E | Q / 1014 tricd Gl DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS g Pa
(UE CUMPLA CON LA NORMA < ‘ VER DET.__ALLE A " RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
POR LA SCT Y CNA) = DE REGISTRO REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LIMON CRIOLLO,
< ‘ ATARJEA (ENTRE BLVD. TORONJA Y CALLE NARANJA MANDARINA), NARANJA REYNA, (ENTRE BLVD. TORONJA Y CALLE NARANJA
SIN ESCALA | MANDARINA), LIMON DULCE, (ENTRE AV. POMELO Y BLVD. TANGERINA), NARANJA MONICA, (ENTRE AV. POMELO Y BLVD.
ACOT M TS . ‘ TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 TANGERINA) Y LIMON COLIMA, (ENTRE AV. POMELOQO Y BLVD. TORONJA), DE LA COLONIA EL NARANJAL, EN XALAPA,
PLANTA
DE 20 cms DE ¢ VoBo
SIN ESC.
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